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Approvazione del documento

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppa Centamore, in gualita di Dirigente scolastico
dell'Tstituto Comprensive “Elie Vittorini®, con Sede Centrale sita in Via Cardinale
Dusmet 24, 95030 San Pietro Clarenza (CT)

visto il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;

considerata la Direttiva 2009/104/CE Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa al "Requisiti minimi dl sicurezza e di
salute per I'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavorator durante 1l lavoro
(seconda direttiva particolare al sensi dell’articalo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)";

attuando le disposizioni in materia di prevenzione incendi finalizzate all’evacuazione dei
lavaratori € di pronto soccorso di cui agli articoli 46, 226 del precitato D.Lgs. 81/08;
visto il D.M. del 10/03/1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’'emergenza nei luoghi di lavora”™;

viste |e risultanze tecniche alla base del presente "Piano di emergenza” elaborato dalla
Tre Engineering Srl nell'ambito del rapporto di consulenza specializzata affidato in
materia D.Lgs. B1/08;

APPROVA

il presente "Piano di Emergenza” concernente le disposizioni relative all'organizzazione
di personale & mezzi in occasione di un evento sinistroso (incendio, tromba d'aria,
alluvione, terremoto, esplosione/scoppio, caduta aeromobile, ecc.) che dovesse

interessare lintera sede, presso Ia gquale & ubicato I'edificio scolastico

San Pietro Clarenza, || Il Dirigente scolastico
{Dott.ssa Giuseppa Centamaore)

Tre Enginearing &.r.l.,
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Identificazione e riferimenti della scuola

Istituto Comprensive Statale
"Elio Vittorini”
Sede Centrale

Comune di San Pletro Clarenza

Via Cardinale Dusmet 24
85030 — San Pietro Clarenza (CT)

095529545

Dottt ssa Giuseppa Centamore

Ing. Pietro Antonia Furmari

Rag.Galeano Francesco Giuseppe

1.1 Caratteristiche generali dell’edificio scolastico

La struttura portante dell’edificic & in cemento armate e la copertura & a falde. I
collegamento tra il piang terra ed il prima piano dellimmabile € garantito dalla
presenza di un ampio vano scala interno, Oltre ad esso, nel cortile retrostante |'istituto,
g presente una scala di emergenza esterna in acciaio a servizio del primo piano della

sede.

Lingresso principale alla scuola é di tipe pedonale e carrabile su Via Cardinale Dusmet,
che permette I'accesso al cortile interno dell’edificic scolastico ed all'area riservata al
parcheggio dei veicoli appartenenti al personale impiegato nella sede.

Tre Engineering &.r.l.

Viz G. Fawa, 40 - Catania (CT)
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MNell'immaobile sono presentl presidi antincendio e |l locale tecnico che sorge al plano
terra; in prossimita dell' ingresso € installato l'attacco autopompa dei Vigili del Fuoca.

L'accesso al locale tecnico avviene dall’esterno,
Ai fini della redazione del piano di emergenza, la Scuola in esame & stata suddivisa
nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:

1. Area didattica normale: (si considerine le aule dove non sono present

particolan attrezzature)

2. Area tecnica: (si considerino i laboratori scientifici, i locali tecnici, i luoghi
attrezzati con macchine e apparecchiature, laboratori informatici, stanza

fotocopiatrici o stampanti, ecc.)

3. Area attivita collettive:(si considerino le aule per atfivita particolari che
comporting la presenza di pil classi contemporaneamente, aula magna, la
biblioteca e simili}

4. Area attivita sportive: (si considering le palestre e ali spazi attrezzati esterni)
5. Area uffici.

1.2 Planimetrie delle aree interne ed esterne

Le planimetrie sono appese nelle classi efo nei corridei o zone comuni. Mella

documentazione cartografica sono riportate le seguenti informazioni:
« Ubicazione delle uscite di emergenza;
« Individuazione {colorata) dei percorsi di fuga;
« Ubicazione delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, ecc.);
¢ Individuazicne delle aree di raccolta esterne;
« Indicazione deilla segnaletica di sicurezza;

« Individuazione dell'interruttore elettrico generale di piano e generale

Tre Enginearing &.r.l.,
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1.3 Distribuzione e localizzazione della popolazione

scolastica
Come da notizie rilasciate dagli uffici, le presenze contemporanes nella Scuola in

oggetto a tutt'oggi sono:

Terra TECTTR BT REEE TR (U (TR
Primg | eeeees 1 12+ 13
Totale: | === | == 1 12 13

In particolare si evidenzia la distribuzione e la localizzazione di persone disabili presenti

all'intermo della scuaola:

Terra ———— eI N I T T
Prima ey | mmm | wmme [ mmes | S
Totale | ==--- e T I
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1.4 Classificazione della Scuola in relazione alla effettiva

presenza contemporanea delle persone (DM 26.8.92)

Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse

prevedibili di alunni e di personale docente & non docente, nei seguenti tipi:

tipo 0: scucle con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;

tipe 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;

tipo 2; scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;

tipo 3: scugle con numero di presenze contempaoranee da 501 a 800 persone;

tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;

tipo 5: scuole can numero di presenze contemparanee oltre le 1200 persone.
Alle scuole di tipo 0 =i applicanc le particolarl norme di sicurezza di cui al successivo
punto 11, Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico, purché non
comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprig affellamenta.

Punto 11. Norme di sicurezza per e scuple di tipo 0

Le strutture orizzontali e verticall devono avere resistenza al fueco non inferiore a REI
30.

Gl implantl elettricl devono essere realizzatl a regola d'arte In conformita alla legge n.
186 del 1* marzo 1968,

Deve essere assicurate, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli
accupanti la scuola.

Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2,
124, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.

Punto 3.1, Reazione gl fuoco dei materiali.

Tre Enginearing &.r.l.,
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Per la classificazione di reazione al fuoco del materiali, s/ fa rifefimento al decreto
ministeriale 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del
25 agosto 1984):

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passagoi in
genere, & consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50%
massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni
orizzontali delle scaie). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di
classe O;

b} in tutti gli altri ambienti & consentito che le pavimentazioni compresi | relativi
rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di
classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento
automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. [ rivestimenti lignei
possong essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo & nei laboratori,
a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti
amologat! di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalita e le indicazioni
contenute nel decreto ministeriale & marzo 1992 { Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19
marzo 1992);

¢) | materiall di rivestimento combustibili, ammessi nelle vare classi di reazione al
fuoco debbono essere postl in opera in aderenza agh elementi costruttivi, di
classe 0 escludendo spazi vuocti o intercapedini;

d} | materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)

devano essere di classe di reazione al fueco non superiore a 1.

Punta 9.2, - Estintor,

Devono essere installati estintori portatili di capacita estinguente non inferiore 13 A, 89

B, C di tipo approvato dal Ministera dell'interno in ragione di almeno un estintore per
agni 200 m® di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori

per piano.

Punto 10. - Segnaletica di sicurezza.

Tre Enginearing &.r.l.,
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Si applicano le wvigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, esprassamente
finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 524 { Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982).

Punto 12.1,

Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

Punto 12.2.
E' fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalita dei serramenti defle
uscite di sicurezza, durante i periodi di attivita della scuola, verificandone l'efficienza

prima dell'inizio delle lezioni.

Punto 1.2.4.
MNei locali ove wvengong depositate o utilizzate sostanze infiammabili o faclimente
combustibili & fatte divieta di fumare o fare uso di fiamme libere.

Punto 12.6.

Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possong essere
depositati e/o utiizzatl recipienti contenenti gas comprassi e/o liguefatti.

I lliguidi infiammabill o faciimente combustiblli efo le sastanze che possono comungque
emettere vapori © gas Inflammabill, possono essere tenutl In guantitd strettamente
necessarle per esigenze Igienico-sanitarie & per l'attivitd didattica e di ricerca in corso

come previsto al punto 6.2.

Punto 1.2.7,

Al termine dell"attivita didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di
apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta
azionande le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve
essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

Punto 1.2.8.

Megli archivi e depositi, | materiali devono essere depositati in modo da consentire una

facile ispezionabilitad, lasciando corridoi & passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
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Eventuali scaffalature dovranno rsultare a distanza non inferiore 2 m 0,60

dall'intradossao del solaio di copertura.

Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da una

rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante
in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori
terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale
collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo. La tubazione flessibile deve
quindi- essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di
lunghezza kali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta,
mentre il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di
25 mm di lunghezza tale da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell’area
protetta. Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova
di fuma interna.

Al piede di ogni colanna montante, per edifici con oltre 3 piani fuori terra, deve essere
installato un (deneo attacco di mandata per autopompa, mentre per gll altrl edifici &
sufficiente un solo attacco per autepompa per tutte I'impianto.

L'implanto deve garantire una portata minima di 360 Ymin per ocanl colonna montante
e, nel caso di plu colonne, Il funzionamento contemporaneo di almena 2 colonne.
Inoltre I'alimentazione idrica deve assicurare |'erogazione ai 3 idranti idraulicamente
pid sfavaoriti di 120 I/min cad. con una pressione residua al bocchelle di 1,5 bar per un
perodo minimo di 60 min.

Qualora l'acquedotto non riesca a garantire le condizioni sopra espaste si dovra
supplire con l'installazione di una opportuna riserva idrica, costantemente garantita ed
alimentata da acguedotto pubblice efo da altre idonee fonti. La distribuzione nella rete
antincendio, secondo i dettami precedentemente indicati, sara garantita da ocpportuni
gruppi di pompaggio costituiti da un sistema di elettropompe, servite da una apposita
linea preferenziale e con avwiamento automatico. Inoltre nefle scuole di tipo 4 e 5, |

gruppi di pompaggic della rete antincendio dovranno essere costituiti da coppie di
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pompe, una supplementare all"altra, alimentate da fontl di energia Indipendentl (ad
esempio elettropompa & motopompa o due elettropompe).

Le tubazioni di alimentazione e guelle costituenti la rete devono essere protette dal
gelo, da urti & dal fuoco, mentre le colonne montanti possono correre, a giorno o
incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

In base alla reale presenza registrata nell’anno scolastico in corso ed ai sensi della
suddivisione operata dal DM 26/08,/1992, |'Istituto & classificabile come di:
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TIPO 0 scuole con numero di presenze contemporanee fino a: 100 persone

TIPO 1 scuole con numero di presenze contemporanae da 101 a 300 persone

TIPO 2 scuole con numerg di presenze contemporanee da 301 a 500 persone

TIPO 3 | scuole con numery di presenze contemporanee da 501 a 800 persone

TIPO 4 =scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone

TIPO 5 scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone

1.5 Asili nido
Funto 3.

Al sensi dei D.M, 16 lugilo 2014 & ammessa la diretta comunicazione con amblent
destinati a scuola dellinfanzia anche soggette agli adempimenti di cul al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agoste 2011, n.151, purché sl adottino coordinate
misure di organizzazione & gestione della sicurezza antincendio.

E inoltre ammessa la comunicazione con ambienti destinati ad altre attivitd scolastiche,
a condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti.
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1.6 Identificazione delle aree ad alta vulnerabilita

Archivio

Lacali tecnici

Sala riunioni

Laboratorio multimediale

Organizzazione dell’'emergenza

1.7 Obiettivi del piano di emergenza
[l presente piano tende a perseguire | sequenti obiettivi:

» affrontare 'emergenza fin dal primo Insorgere per contenerne gll effettl sulia
popolazione scolastica;

» pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che
esterni;

» coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e la direzione didattica;

» fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente,

degli alunni & dei genitari degli alunni.
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1.8 Informazione
L'informazicne agli insegnanti e agli studenti prevede incontri per I'acquisizione delle
procedure e dei compaortamenti individuati nel piano, lo studio di casl esemplari tramite
la visione di video e la partecipazione a dibattiti. E' necessario sintetizzare il Piano di
Emergenza in un foglio informativo da distribuire al vari sogaettl. (v. §9.3).

1.9 Classificazione delle emergenze

- Incendio - Incendio

- Ordigno esplosiva - Attacco terroristico

- Allagamento - Alluvigne

-  Emergenza elettrica - Ewvento sismico

- Fuga di gas - Emergenza tossico-nociva
- Infortunio/malore

Tre Enginsering a.r.l.
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1.10 Composizione delle squadre d'emergenza

Dirigente scolastico

DOTT.55A GIUSEPPA CENTAMORE

1

R.S.P.P.

ING, FURNARI PIETRO

RESPONSABILT AL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE ED
EVACUAZIOMNE

RAG.GALEAND FRANCESCO
PROF.S5A CUDMO CRISTINA
S5IG.RA PAPPALARDO CINZIA

R.L.5.

RAG.GALEANDO FRANCESCO GIUSEPPE

Coordinatore dell’Emergenza

PROF.554 CUOMO CRISTINA

Addetti Antincendio ed
Evacuazione

RAG.GALEAND FRANCESCO GIUSEPPE
PROF.554 CUOMO CRISTINA
SIG.RA PAPPALARDO CINZIA

Addetti Primo Soccorso

RAG.GALEAND FRANCESCO GIUSEPPE
SIG.RA PAPPALARDO CINZIA

Emanazione ordine di
evacuazione

RAG.GALEAND FRANCESCO GIUSEPPE

Diffusione ordine di evacuazione

SIG.RA PAPPALARDO CINZIA
PROF.S5A CUOMO CRISTINA

Chiamate di soccorso

PROF.55A CUOMO CRISTINA

Addetto/i cassetta pronto
SOCCOrso

Interruzione erogazione:
- Gas
- Gasolio
- Energia elettrica

ASS. AMM.VO D'URSO PATRIZIA
S5IG.RA PAPPALARDO CINZIA

SIG.RA PAPPALARDD CINZIA
CﬂLLﬁEURﬁTﬂRE DI TURND

Tre Enginsering &r.l.
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- Acqua

Attivazione e controllo periodico
di estintori e/o idranti SIG.RA PAPPALARDO CINZIA
Controlle quotidiano della SIG.RA PAPPALARDO CINZIA

praticabilita delle vie di uscita

Controllo aperture porte e

cancelli sulla pubblica via ed SIG.RA PAPPALARDO CINZIA
interruzione del traffico

Addetti ausiliari assistenza

NON PREVISTI NEL C.A.

disabili
Controllo operazioni di RAG.GALEAMNO F.
evacuazione
Responsabile raccolta moduli di | PROF.55A CUCMO C.
~evacuazione
Responsabile di sede D. 5. DOTT.55A GIUSEPPA CENTAMORE
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1.11 Individuazione delle uscite di emergenza/sicurezza

A ciascun percorso d'esodo afferente alla relativa uscita di emergenza, e stato
assegnato un colore al fine di rendere pit immediata l'individuazione delle vie di esodo.
Pertanto, sussiste una diretta correlazione tra || celore del percorso riportato nella
sottostante tabella, e la grafica delle vie di esodo riportate nei quadri sinottici.

Aula musicale | VERDE

Aula musicale
UE.O1 (P. terra) ACQUA
Aula 2,3
Corridoio 1 (piano terra)
U.E.02 {P. terra) Aula 9, 12, 13, 1,20 m
14, Biblicteca
{piano prima)
Corridalo 2
U.E.O3 A-Ula E; ?' E 1,'}1] T
{P. terra}
Aula 10, 11
U.E.04 Carridaio 3 !
P, privic) Ufficia 1, 2, 3, 1,20 m
. primo
e 4,5
] Corridoio 2 | ' 5
L.E.O5 Aula 1, 5 1,90 m
[P. terma)

Visto il D.M. 26 Agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica®,
nel pieno rispetto di quanto imposto, la lunghezza dei percorsi di esodo, misurato a
partire dal luogo sicuro alla porta piu distante, non supera mai | 60 m. Incltre, le uscite
di sicurezza o di emergenza in base alla loro larghezza (vd. tabella sovrastante)
consentono una capacita di deflusso pari a 50 o 100 e 150 persone,
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Procedure di emergenza e di evacuazione

1.12 Compiti delle squadra di evacuazione per funzione

COMPITI DEL COORDINATORE DELL EMERGENZA

Il Coordinatore dell’ Emergenza accentra su di sé l‘organizzazione per |l controllo e la
riscluzione dell'emergenza & abbandona l'edificio per ultime o quande necessario per la
sua incolumita.

1. Ricevuta la segnalazione di "inizio emergenza" il Coordinatore dell'Emergenza

attiva gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato;

2, Valuta la situazione di emergenza e la eventuale necessita di evacuare I'edificia,

attuando la procedura d'emergenza prestabilita;
3. Da ordine agli addetti di disattivare gli impianti di piano o generali;
4, Da il segnale di evacuazione generale & ordina all'addetto di chiamare | mezzi di

SOCCOrsa Necessari;

5. Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna sia deqgli

enti di soccorso;
6. Da il segnale di fine emergenza quando la stessa & cessata e le condizioni di
cicurezza sono state ripristinate.

MN.B.: Nel caso in cui Il Coordinatore dell'Emergenza naon sia il Dirigente scolastico,
gquest'ultimo deve essere reperibile in un luogo prestabilito per essere punto di
riferimento per tutte le informazioni provenientl dal Coordinatore e dal Responsabill dei
punti di raccolta,

In caso di smarmimento di qualsiasi persana, prende tutte le informazioni necessarie e
le comunica alle squadre di soccorso esterne, al fine della loro ricerca.

Tre Enginearing &.r.l.,
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CoMPITI DEL RESPONSABILE DELL AREA DI RACCOLTA
All'ordine di evacuazione dell’edificio:
1. Per i non docent:

« si dirige verso il punto di raccolta percorrendo la via di esodo prevista dalle

planimetrie di piano;

» acquisisce, dai docenti di ogni classe, la presenza dei loro studenti e la trascrive
nell'apposito modulo;

«» Eseque il conteggio del personale e dei visitatori/fornitor] evacuati, feriti e
dispersi, con riferimento all'area di raccolta di propria pertinenza e ne riporta |
dati sull’'appasito modulo;

»  Comunica al Coordinatore dell’Emergenza la presenza complessiva degli studenti
e del personale nell’area di raccolta & comunica le Informazionl necessarie per
attivare | soccors| degll eventuali dispersi e/o feritl.

2. Per i docenti:
« effettua 'evacuazione della classe, come previsto dalla procedura d'emergenza;

» arrivato all'area di raccolta, acquisisce, dai docenti di ogni classe, la presenza dei

lore studenti e la trascrive nell’apposito modulo;

» Esegue il conteggio del personale e dei visitatori/fornitori evacuati, feriti e
dispersi, con riferimente all’area di raccolta di propria pertinenza e ne riporta i

dati sull'appositc modulo;

e Comunica al Coordinatore dell’Emergenza la presenza complessiva degli studenti
e del personale nell’area di raccelta e comunica le informazioni necessarie per

attivare i soccorsi degli eventuali dispersi efo feriti.
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COMPITT DELL'ADDETTO ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO
{ PERSONALE DI SEGRETERTA)

All'ordine di evacuazione dell'edificio.

« Attende 'avviso del Coordinatore defl’emergenza per effettuare fa chiamata dei
mezzl di soccorso seguendo le procedure previste;

» S| dirge verso I'area d| raccolta sequendo litinerario prestabilito dalle planimetrie
di piano.

COMPITI DEL RESPONSABILE DELL'EVACUAZIONE DELLA CLASSE
{DOCENTE)

All'insorgere di una emergenza;

« Contribuisce a mantenere la calma In tutta la classe in attesa che wvenga
comunicato il motive dell'emergenza;

+» S| attlene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che & stato
sagnalato.

All'ardine di evacuazione dell'edificio:

« Fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila piG vicina alla porta; gli
studenti procederanna in fila indiana tenendosi per mano senza spingersi & senza
correre; uno studente assume la funzione di "apri-fila" e un altro guella di
“chiudi-fila";

» Prende il registro delle presenze, con gli alunni si reca all'area di raccolta e fa

I'appello per compilare 'appesito modulo allegato al registro.

NOTE: Nel caso siano presenti alunni disabili, deve intervenire la persona designata
per l'assistenza di tali alunni. I docenti facenti parte della squadra di emergenza

verranno immediatamente sostituiti nelle procedure di evacuazione della classe
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COMPITI DEL RESPOMNSABILE DI PIAND

All'insorgere di una emergenza:

Individua la fonte del pericalo, ne valuta I'entita e suona la campanelia di "inizio
emergenza”,

Avverte immediatamente il Coordinatore dell'Emergenza e si attiene alie
disposizioni impartite,

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

Adempie agli incarichl assegnati (interruzione energia elettrica al piano, chiusura
valvola di Intercettazione del gas, assistenza disabili, ecc.);

Se & addetto alla portineria apre | cancelli, I lascia aperti fino al termine
dell'emergenza ed impedisce l'ingresso agll estranel;

Favorisce |l deflusso erdinato dal plano (eventualmeante aprendo le porte di usclta
contrarie al verso dell’'esoda);

Vieta l'uso delle scale, degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza;

Al termine dell'evacuazione del piano, si dirige verso I"area di raccolta esterna.

COMPITI DEGLI STUDENTIT

All'ordine di evacuazione dell’edificio!

Mantengoneg la calma, seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente;
Gli apri-fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando |
compagni afla prapria area di raccolta;

I chiudi-fila hanne il compite di verificare da ultimi la completa assenza di

compagnl nella classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa é
sagnale di classe vuota).

Tre Engineering &.r.l.
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1.13 Compiti della squadra di prevenzione incendi

INCENDIO DI RIDOTTE PROPORZIONI

e Mentre almeno un operatore della squadra Interviene con l'estintore pid vicing,
contemporaneamente 'altro operatore procura almeno un altro  estintore
predisponendole per |'utilizzo, mettendolo a distanza di sicurezza dal fuoco ma
facilmente accessibile dal primo operatore, allontana le persone, compartimenta
la zona dellincendio, allontana dalla zona della combustione | materiali

combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e ritardarne la propagazione;
« Utilizzare gli estintori come da addestramento:

- una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente pud essere utile

per avanzare in profondita ed aggredire il fuoco da vicino;

- se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da

posizioni che formine rispetto al fucco un angole massime di 90°;

- operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace;

- dirigere il getto alla base delle fiamme;

- hon attraversare con il getto le flamme, agire progressivamente prima le
flamme vicine poi verso il centro;

- non sprecare inutiimente le sostanze estinguenti.

« Proteggersi le vie respiratore con un fazzelette bagnato, gli occhi con gli acchiali.

N.B, Se si valuta che il fuoco e di piccole dimensione si deve arlegglare |l locale, perché
& pll importante tenere bassa la temperatura dell’aria per evitare il ragglungimento di
ternperature percaolose per 'accensiona dl altro materiale presente e per far evacuare |
fumi e gas responsabili di intossicazionl e ulterier incendi.
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INCENDIO DI MEDIE E VASTE PROPORZIONI

1. Awvisare i Vigili del Fuoco;

2. Il Coordinatore dell'emergenza da il segnale di evacuazione della scuola;

3. Interrompere |'erogazione dell'energia elettrica e del gas il pii a monte possibile
deali impianti;

4. Compartimentare e zone circostanti;

5. Utilizzare gl idranti per provare a spegnere l'incendic e per mantenere a pil
basse temperature le zone circostanti;

6. La squadra allontana dalla zona della combustione | materiall combustibill in
made da circoscrivere l'incendio e ritardare la propagazione.
Raccomandazioni finali
Quando I'incendio & domato:
« Accertarsi che non permangano foecolal nascastl o braci;
« Arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori;
& Far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano
lesigni a strutture portanti.
MNote Generali
s« Attenzione alle superfici vetrate a causa del calore possono esplodere;

« MNon dirigere mai il getto contro la persona avvolta dalle fiamme, usare grandi

gquantita d'acqua oppure avvaolgere la persona in una coperta o indumenti.
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1.14 Compiti della squadra di primo soccorso
51 definisce primo soccorso linsieme degli interventi che servono ad assicurare |a
sopravvivenza e a evitare l'insorgenza di ulteriori danni negli infortunati o nelle persone
colte da malori improwvvisi, fino all’arrive del soccorsi organizzati e qualificati.

51 definisce pronto soccorso |'insieme di intervent| effettuati dal personale sanitario
con 'ausilio di specificl strumenti e farmaci, direttamente sul luego dell'emergenza, sul
mezza di trasporto durante |l trasferimento del paziente o all'ospedale.

| COMPITI DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Ricevuta la segnalazione di infortunio, gli addetti devono:

1. Recarsi immediatamente nel luogo dell'infortunio ed adoperarsi, nell'ambito delle

proprie competenze, per prestare il primo soccorso all'infortunato;
2. Dopo quest accertamenti decidere se avvertire il Pronto Soccorse (118);

3. Mel caso sia richiesto |'intervento esterno del Pronto Soccorso, attivare la

Procedura di chiamata al Pronto Soccorso ¢ assicurarsi che v sia una

persana all'arrive dell'autoambulanza per condurla sul luogo dell'infortunio;

4, Evitare che troppe persone si accalchine attorno all'infortunato;

5. Usare guanti se l'infortunato sanguina o wi @ il rischio di contatto con liquidi
biologici;

6. Usare visiera paraschizzi a protezione del volto in presenza di eventuali schizzi di
liquidi organici (se il sangue esce a zampillo);

7. Usare mezzi di protezione delle wvie respiratorie se vl sono  inquinant
aerodispersi;

8. Usare scarpe con suola in gomma oppure guanti o pertiche in legno se vi & un

infortunio & non si & riusciti a staccare la corrente;
9. Se possibile rimuovere la causa dell’infortunio;

10.Mantenere |'infortunato disteso a terra;
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11.Controllare se l'infortunato & cosciente; se lo & calmario, ma non stancario!
12.Verificare il battito cardiaco e il respiro dell'infortunato;

13.5e vi & un'emoarragia, cercare I'origine del sanguinamento ed esercitare una forte

pressioneg;

14.5e vomita, farlo ruotare lentamente di lato oppure fargli assumere la posizione

laterale di sicurezza in modo che non soffochi;
15.5¢ l'infortunato & traumatizzato, coprirlo con una coperta e non muoverlo;
16.Nel caso l'infortunio sia stato causato da inalazione, contatto o ingestione di
costanze pericolose, attivare il personale preposto al recuperos delle schede di
sicurezza da presentare al momento dell'intervento del personale medico o
paramedico;
17.Fornire ai saccorritori informazioni circa la dinamica dellinfortunio.
Se non fosse presente nessun addette al primo soccorso, la persena che ha rilevato
l'infortunic  provvedera immediatamente  ad  informare il  Coordinatore
dell’Emergenza ed attivare la Procedura di Chiamata al Pronto Soccorso.
COSA NON FARE
« Correre rischi ed agire senza precauzioni;
« Agire d'impulso, perdere la calma;
»  Permettere che si crel confusione;
« Procurare ulteriori rischi all'infortunato;
»  Muovere e sollevare l'infortunato;
»  Somministrare bevande soprattutto alcoliche;
»  Mettere la persona incosciente seduta o semiseduta;
» Somministrare farmaci;

» Effettuare manovre rianimatorie improvvisate,
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1.15 Sistema comunicazione emergenze
La comunicazione dell'emergenza avviene a mezzo di allarme sonoro, di telefoni via

cavn e di radiotelefoni.

1.15.1 Avviso dell’'emergenza

In caso di emergenza, allarme viene diramato al personale ed agli alunni mediante il

suono della sirena o campanella.

Mel caso non sia possibile attivare il segnale acustico con il suono della campanella di
segnalazione del cambio dell'ora, 'avviso che & in atto un'emergenza sara diffuso a
voce tramite il personale non docente o con lausilio di altri mezzi (sirena, fischietto,

etc.).

In caso di incendio

campanella/sirena,
OVVErD
diffusione a voce

accorga dell’'emergenza,

In caso di evento
esterno il C.E.

| ATTIVAZION ISATTIVA
Inizio Suono In caso di evento Coordinatare
emergenza intermittente della | interna chiungue si Emergenze

Evacuazione | Sugng continug Coordinatore Coordinatore
generale della Emergenze Emergenze
campanella/sirena,
ovvero
diffusione a voce
Fine Diffusione a voce Coordinatore Coordinatore
emergenza Emergenze Emergenze
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In caso di sisma

: n CAS0 } evento n:-nrdnatr:-r'e

Inizio Suono
EMErgenza intermittente della | interno chiungue si Ermergenze
campanella/sirena, | accoraa dell'emergenza.
OVVErD In caso di evento
diffusione a voce esterno il C.E.
Evacuazione Suono continuo Coordinatore Coordinatore
generale della Emergenze Emergenze
campanella/sirena,
oOvvEro
diffusione a voce
Fine Diffusione a voce | Coordinatore Coordinatore
emergenza Emergenze Emergenze

Emergenza generica

Eu::-rdinature

Inizio Suona In caso di evento
emergenza intermittente della | interno chiungue si Emergenze
campanella/sirena, | accorga dell’'emergenza.
OVVErD In caso di evento
diffusione a voce | esterno il C.E. _
Evacuazione | Suono continuo | Coordinatore Coordinatore
generale della Emergenze Emergenze
campanella/sirena,
OVVEro
diffusione a voce
Fine Diffusione a voce | Coordinatore Coordinatore
Emergenza Emergenze Emergenze
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1.15.2 Enti esterni di pronto intervento

Vigili del fuoco 115 095.441070

Polizia municipale 095.531333
Pronto soccorso 118
Carabinieri 112 095.537999
Polizia di Stato 113
Protezione Civile Sicilia 800 458 787

1.15.3 Chiamate di soccorso

1.15.3.1 Procedura di chiamata pronto soccorso

"Pronto, qui é la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Statale "Elic Vittorini®, ubicata
in Via Cardinale Dusmet 24, San Pietro Clarenza.

E’' richiesto |l vostro Intervento per un (Incidente,
malare).

Il mia nominative & ed Il nostro numera di telefono &
095,529545,

Si tratta di {caduta, schiacciamento, intossicazione,
ustione, malore, ecc.). La vittima & {rimasta

incastrata, ecc.), {(c'é ancora il rischio anche per altre persone). La vittima

(sanguina abbondantemente, & svenuta, non parla,

non respira) e in guesto momento & assistita da un soccorntore che gli sta praticando
{una compressione della ferita, la respirazione bocca a bocca, || massaggie cardiaco,

I'ha messa sdraiata con le gambe in alto, ecc.).
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Ripeto, qul & la sede centrale delllstituto Comprensive Statale “Elio Vittorini”, ubicata

in Via Cardinale Dusmet 24, San Pietro Clarenza.

Richiediamo il vostro intervento per un (incidente,

malore} e mandiamo subito una peErsana ad attendervi

(sulla strada davanti al cancello, all'ingresso generale

della scuscla, sulla via ).

Il mioc mominative & ed il nostro numero di telefono &
095.529545.",

1.15.3.2 Procedura di chiamata vigili del fuoco

"Pronto qul & la sede centrale dell'lstituto Comprensive Statale "Ello Vittarinl®, ubicata
in Via Cardinale Dusmet 24, San Pietro Clarenza.

E’ richiesto il vostro intervento per un incendio.

Il mic nominativo & ed il nostro numeros di telefono &
095,529545,

Ripeto, gui & la sede centrale dell'Istitutc Comprensivo Statale "Elio Vittorini”, ubicata

in Wia Cardinale Dusmet 24, San Pietro Clarenza.
E’ richiesto il vostro intervento per un incendia.

Il mio nominativo & ed il nostro numero di telefono e
095, 529545,
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1.15.4 Aree di raccolta

Il Coordinatore dell'Emergenza & auterizzato a decidere |'evacuazione della scuola e ad
attivare la sirena/campanella.

Tutto il personale, deve raagiungere l'area dl raccolta a ciascunc assegnata. Sono
individuate aree di raccolta all’esterno dell’edificio.

Le aree di raccolta esterne sono individuate e assegnate alle singole classi, in cortili o
zone di pertinenza, In modo da permettere Il coordinamente delle operazionl di
evacuazione e il controllo dell’effettiva presenza di tutti,

Le aree di raccolta devono far cape a "lueghi slcur” individuati tenendo conto delie
diverse ipotesi di rischio.

L' area di raccolta per il plesso in esame & una ed & stata individuata nel cortile
interne dell'edificio,

LUOGO SICURO; Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio separato da altri
compartimenti mediante spazio scoperto avente caratteristiche idonee a ricevere e
contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicure statico) ovwero a
consentirne il movimento ordinato (luocgo sicuro dinamico) DM 30.11.1983 (ad es.

Giardini protetti, cortili non chiusi, piazze chiuse al traffico).

Procedura per I'evacuazione delle persone disabili

Questa procedura fornisce indicazioni per il soccorse e |'evacuazione delle persone
disabili in situazioni di emergenza. L'evenienza di trasportare o semplicemente
assistere disabili in caso di emergenza richiede metodiche & comportamenti specifici ed
appropriati da parte dei soccorritor,

La possibile presenza di persone disabili in una struttura scolastica, puc essere data da
docenti, studenti, personale e da persone presenti occasionalmente (studenti,
visitatori, ecc.). Inoltre, bisogna aggiungere il personale e gli studenti che, anche per
periodi brevi, si trovano in uno stato di invaliditd anche parziale {es. donne in stato di

gravidanza, persone con arti fratturati, ecc.).
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Sard cura delle persone che si trovane nefle condizioni appena cltate di avvertire gli
addetti delle sguadre di emergenza per segnalare la propria situazione; tale
segnalazione permette agli addetti stessi di poter meglio intervenire e di poter meglio

gestire la situazione di emergenza.

Si dewe, inoltre, ricordare che una persona non identificabile come disabile in condizioni
ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado
di rispondere correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi

come condizioni transitorie di disabilita.

Affinché un “soccorritore” possa dare un aiuto concreto & necessario che sia in grado
di comprendere i bisogni della persona da aiutare, anche in funzione del tipo di
disabilita che questa presenta e che sia in grado di comunicare un primo e
rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni basilari da
intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di
pericolo.

Gl elementi che possono determinare le criticita in questa fase dipendono
fandamentalmente:

« Dalle barriere architettoniche presentl nella struttura edilizia (scale, gradinl,
passagal strettl, barriere percettive, ecc.) che limitano o annullano la possibilita
di raggiungere un luago sicuro in modo autonamo;

« Dalla mancanza di conoscenze appropriate da parte dei soccorritori & degli
addetti antincendio, sulle modalita di percezione, orientamento e fruizione degli

spazi da parte di questo tipo di persone.

Queste condizioni si possono verificare contemporaneamente e, pertanto, vanno
affrontate e risolte insieme: alla prima va contrapposta una corretta pianificazione degli
interventi da apportare nel tempo all’'edificio, la seconda si affronta predisponendo
misure gestionali cpportune guali, ad esempio, |'adozione della "sedia di evacuazione®,

e formando in modo specifico il personale incaricato.
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1.16 Misure da attuarsi prima del verificarsi dell’'emergenza

Il primo passo da compiere & quelle di individuare, sia attraverso la conoscenza
dell'ambiente di lavare che durante [‘effettuazione delle prove di evacuazione
periodiche, le difficolta di carattere motorio, sensoriale ¢ cognitive che 'ambiente pud
determinare.

Gli elementi che possono determinare le criticita in questa fase dipendono
fondamentalmente:
« Dagh ostacoll di tipo edilizio presentl nell’ambiente quali, ad esempio:
la presenza di gradinl od ostacoll sul percarsi erizzontall;
- la non linearitd dei percorsi;
- la presenza di passaggi di larghezza inadeguata /o di elementi sporgenti che
possano rendere tortuoso e periceloso un percorso;
- la lunghezza eccessiva dei percors:;

- la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di

ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita;

« Dagli ostacoli di tipo impiantistico o gestionale quali, ad esempio:

- presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che non
sono dotate di ritardo nella chiusura (sistema che consentirebbe un utilizzo
pil agevole da parte di persone che necessitano di tempi pid lunghl per
I"attraversamento delle porte stesse);

- organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in modo
da non determinare impediment| ad un agevele movimento degli utenti;

= mancanza di misure alternative all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di
ambilentt postl al piano diverse da quells dell’uscita.
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1.17 Misure da attuarsi al momento del verificarsi

dell’emergenza
I criteri generali da seguire nell’'evacuazione delle persane disabill sono i seguenti;
» Attendere lo sfollamento delle altre persone;

» Accompagnare, o far accompagnare, |e persone con capacita motorie o sensoriali

ridotte all’esterno dell’edificio;

= 5Se non & possibile raggiungere I'esterno dell'edificio, provvedere al trasporto del
disabile fino ad un luogo idoneo, possibilmente un locale dotato di finestra, in
attesa dei soccorsi (infatti, se nell’edificioc non sono presenti spazi calmi', né
adeguata compartimentazione degli ambienti, nell’'eventualita che le scale siano
inaccessibili e impraticabili si dovra trovare/individuare un luoge sufficientemente
lontanc dal focolaio dincendic e dotato di finestra accessibile dall’'esterno dove
attendere I'arrivo dei soccorsi).

« segnalare al Centraling di Emergenza o ad un altro Addetto Antincendio
Favvenuta evacuazione del disabile o Uimpossibilita di effettuaria.

Si ricorda che & importante impartire ordini chiari, precisi & con tono di voce deciso.

1 Definiziohe i spaZio calmo. lvogo sicuro statico contiguo e comunicante con una g of
esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alfa fruibilits delie vie
di esodo & deve avere caralteristiche tali da garantire lg permanenza oi persone con ndotte o
impedite capacita motorie in attesa di soccorsi,
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1.17.1 Scelta delle misure

La scelta delle misure da adottare & diversa a seconda della disahilita:

Disabilita scegliere un percorso di evacuazione accessibile {privo di
motoria: ostacaoll, gradini, ecc.) e fornire assistenza nel percorrerio.

Uditivi: | facilitare la comunicazione (lettura labiale, frasi brevi, frasi
Disabilita scritte).

sansoriale Visivi: | manifestare la propria presenza, definire il pericolo, definire
le azioni, guidarli in luogo sicuro.

Disabilita assicurarsi della percezione del pericolo, fornire istruzioni
cognitiva: semplici.

Si ricorda che | docenti che stanno svolgende lezioni nelle aule efo le esercitazioni nei
laboratori didattici, allertati dalla squadra di emergenza, o dal sistema di allarme
presente nella struttura (ottico - acustico; megafoni; vocale, ecc.) provvedono a far

uscire gli studenti & a condurli in un luogo sicure {"punto di raccolta™).

Disabilita Motoria
La movimentazione di un disabile motorio dipende fondamentalmente dal grado di
collaborazione che questo pud fornire. Pertanto, per effettuare un‘azione che garantisca
il corretto espletamento della prestazione richiesta e che, nel contempo, salvaguardi

I'integrita fisica del soccorritore, & necessario:
« individuare in ogni persona tutte le possibilita di collaberazione;
« egsere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il
trasferimento della persona in mado sicurg;
» assumere posizioni di lavoro corrette, che salvaguarding |a schiena dei
soccorritor;
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« essere In grado di interpretare le necessita della persona da afflancare ed offrire

la collaborazione necessaria.

Disabilita Sensoriali
Disabilita uditiva

Nell'assistenza a persone con questo tipo di disabilitd || seccorritore dovra porre

fi I’ i i i :
« Per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza ottimale nella
conversazione non deve mal superare il metro e mezzo,

o« Il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da permetterne la lettura

labiale:

» MNel parlare & necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi parla

deve essere al livello degli occhi della persona sorda;

«» Parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la

pronuncia: la lettura labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta;

« La velocita del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né
troppo adagio;
» Usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con un tono

normale di voce (non occorre gridare). Nen serve parlare in modo infantile,

mentre & necessario mettere in risalto la parola principale della frase usando
espressioni del viso in relazione al tema del discorso;

» MNon tutti i suoni della lingua sono wvisibili sulle |labbra: fare in modo che la
persona sorda possa vedere tutto cio che é visibile sulle labbra;

« Quando sl usano nomi di persona, localitd o termini inconsueti, la lettura labiale &
malto difficile, Se il sordo non riesce, nonostante gli sforzi, a recepire |l
messaggio, anzicheé spazlentirsi, si pud scrivere la parola in stampatello su di un
foglie;
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« Anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non sempre riesce a
percepire perfettamente il parlato, cccorre dungue comportarsi seguendo le

regale di comunicazione appena esposte;

« Per la persona sorda e difficile seguire una conversazione di gruppo o una
conferenza senza interprete. Occorre gquindi aiutarlo a capire almeno gl
argomenti principali attraverso la lettura labiale, trasmettendo parole e frasi

semplici € accompagnandole con gesti naturali.

Disabilita visiva

Mel caso di presenza di persone ipovedenti o prive della vista I'addetto o la persona che
collabora con gli Addetti Antincendio prendera sottobraccio la persona interessata e la
accompagnera, avendo cura di non tirare e di non spingere |a stessa fornendo tutte le
indicazionl su eventuall olLo su g che s| sta ttuandao.

Mell'assistenza a persone con questo tipo di disabilita il_soccorritore dovra _pome

attenzione nell'attuare i sequenti accorgimenti:

¢  Annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile

fin da quande si entra nell’ambiente in cui & presente la persona da aiutare;

» Parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente verso |interlocutore, senza
interporre una terza personad, descrivendo l'evento e la reale situazione di
pericolo;

« Non temere di usare parole come "vedere”, "guardare” o "cieco”;

« Offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisegno;

o Descriverg in anticipo le azioni da intraprendere;

« Lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare

{pué scegliere di camminare leggermente dietro per valutare la reazione del
corpe agli ostacall);
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« Lungo Il percorso e nacessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale,

porte ed altre eventuali situazioni &/o ostacoli;

»  Mell'invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima

affinche tocchi lo schienale del sedile;

» Qualora si ponesse |a necessita di guidare piu persone con le stesse difficolta,

invitatele a tenersi per mano;

» Una volta raggiunto |'esterno & necessario accertarsi che la persona aiutata non
sia abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri, fino alla fine

dell'emergenza.

In caso di assistenza di un cieco con cane guida:

«»  MNon accarezzare od offrire cibo al cane senza || permesso del padrone;

» Quandeo il cane porta la "guida” (imbracatura) vuol dire che sta svelgendo le sue
mansioni; se non volete che il cane gquidi il suo padrone, fate rimuovere la
“guida”;

» Accertarsi che il cane sia pertato in salve con il padrone;

» MNel caso la persona da soccorrere chieda di badare al cane, guesto va sempre

tenuto al guinzaglio € non per la "guida”.

Disabilita cognitiva

Le persone con disabilita di apprendimento possono awvere difficolta nell’esequire
istruzioni piuttosto complesse e che coinvolgono pid di una breve sequenza di semplici
azioni,

In una situazione di pericalo {incendic, fumo, pericolo di scoppio, etc.) un disabile
cognitive put esibire un atteggiamento di completa o parziale o nulla collaberazione
con coloro che portano soccorso.Pud accadere che in una situazione nuova e
sconosciuta manifesti una reazione di totale rifiuto e disconoscimento della realta
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pericolosa, che pud sfoclare in comportament] aggressivi contro se stessi o ne
confronti di coloro che intendono prestare soccorso.

In tali evenienze il soccorrtore deve manktenere la calma, parlare con voce rassicurante
con il disabile, farsi aiutare da persone eventualmente presenti sul luogo e decidere
rapidamente sul da farsi. La priorita assoluta & lintegrita fisica della persona, ed il
ricorso ad un eventuale intervento coercitivo di contenimento per salvaguardarne
l'incolumita pud rappresentare 'unica soluzione. In gquesto ambito diventa necessaria e
fondamentale |'esercitazione ad agire in situazioni di emergenza simulata.

MNel fornire assistenza a persone con guesto tipo di disabilita il soccorritore dovra tener

presente che:

» La persona pud non essere completamente in grade di percepire il pericolo;
« Molti di lore non posseggone I"abilita della letto-scrittura;
« La percezione visiva di istruzieni scritte o di pannelli pud essere confusa;
« || loro senso di direzione potrebbe essere limitato, ragion per cui potrebbero
avere bisogno di gualcune che li accompagn! durante il parcorso;
Ecco qualche utile suggerimento:

» Le istruzionl e le Informazioni devone essere suddivise in semplicl fasl
successive: siate molto pazient|;

« Bisogna usare segnall semplici o simbali immediatamente comprensibili, ad
esempio segnali grafici universali;

» Spesso nel disabile cognitivo la capacita a comprendere il linguaggio parlato &
abbastanza sviluppata ed articolata, anche se sono presenti difficolta  di
gspressione. 5i raccomanda pertanto di spiegare sempre e direttamente alla
persona le operazioni che si effettueranno in situazione d'emergenza;

» Ogni individuo deve essere trattatc come un adulto che ha un problema di

apprendimento;

» Mon parlate loro con sufficienza € non trattateli come bambini.
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Norme di comportamento in base al tipo di emergenza

1.18 Norme per |I'evacuazione

» Interrompere tutte le attivita;

» Lasciare gli oggetti personali dove si trovano;

»  Mantenere la calma, non spingersi, nan correre, non urlare;
» Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli apri-fila;

» Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi

precede;
» Rispettare le precedenze derivanti dalle priorita dell’'evacuazione;

» Ciascun gruppo deve percorrere la via di esodo corrispondente a quella riportata

in planimetria contraddistinta dal relativo colore;

» Raggiungere |'area di raccolta assegnata.

In caso di evacuazione per incendio ricordarsi di:

« Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato,
nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga;

» Seg i corridol e le vie di fuga non sone percorribili o seno Invasl dal fuma, non
uscire dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati;

» Segnalare |la propria presenza dalle finestre,
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1.19 Norme per l'incendio

Chiungue si accorga dell'incendio:

« Avverte |la persona addestrata all'uso dell’'estintore che interviene
immediatamente;

« Avverte il Coordinatore che si reca sul luoge deil'incendio e dispone lo stato di
preallarme, Questo consiste in:
= Interrompere immediatamente Ferogazione di gas dal contatore esterno;

- Se l'incendio & d| vaste proporzionl, avvertire | WF e se il caso, || Pranto
Soccorso;

Dare il segnale di evacuazione;

- Awvertire | responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare

'evacuazione;
- Coordinare tutte le operazioni attinenti.
Se il fuoco &€ domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme.
Questo consiste in:
- Dare I'avviso di fine emergenza;
- Accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci;
- Arieggiare sempre 1 locali per eliminare gas o vapori;
- Far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare:
o Che non vi siano lesioni a strutture portanti;
o Che nan vi siano danni provocati agll implanti (elettrici, gas, macchinari);
o Chiedere eventualmente consulenza a VVF, tecnici;

- awvvertire {se necessario) compagnie Gas, Energia Elettrica.
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1.20 Norme per I'emergenza sismica

I Coordinatore dell’'Emergenza in relazione alla dimensione del terremoto deve:

»  \alutare la necessita dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il
segnale di stato di allarme,;

« [nterrompere immediatamente Ferogazione del gas e dell'energia elettrica;

«  Ayvertire | responsabill di plane che si tengane prontl ad organizzare
I'evacuazione;

» Coordinare tutte le operazioni attinenti.

I docents devono:
» Mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni
sull’eventuale evacuazione.
Gli studenti devono:
» Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza;

» Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto | banchi o

in corrispondenza di architravi individuate;

» Mel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione.

I docenti di sostegno devono:

v Con 'aiuto degli assistenti, supportati da operatori scolastici, curare la protezione

degli alunni disabili.
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1.21 Norme per I'emergenza elettrica

In caso di black-out, Il Coordinatore dispone |lo stato di pre-allarme che consiste in:

Verificare lo stato del generatore ENEL, se vi sono sovraccarichi eliminarli;
telefonare all'EMNEL;

Avvisare il responsabile di piano che tiene | rapportl con | docenti presenti nelle
classi;

Disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell'interruzione
elettrica.

1.22 Norme per la segnalazione di un ordigno

Chiungue si accorga di un ocggette sospette o riceva telefonate di segnalazione:

MNon si avvicina all’'oggetto, non tenta di identificarle o di rimuoverio;

Avverte il Coordinatore dell’Emergenza che dispone lo stato di allarme.

Queste consiste in:

Evacuare immediatamente le classi e le zone limitrofe all’area sospetta;
Telefonare immediatamente alla Polizia;
Avvertire | VVF e il Pronto Soccorso;

Avvertire | responsabili di piano che si tengone pronti ad organizzare
I'evacuazione;

Attivare |"allarme per |'evacuazions;

Coordinare tutte le operazioni attinenti.
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1.23 Norme per I'emergenza tossica
In case di emergenza per nube tossica, & indispensabile conoscere la durata del
rilascio, ed evacuare solo in caso di effettiva necessitd. 11 personale della scuola é
tenute al rispetto di tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare lincelumita degl
alunni, in caso di nube tossica o di emergenza che comporti obblige di rimanere in
ambienti confinatl | personale & tenuto ad assumere e far assumere agll alunni tutte e
misure di auto-protezione conosciute e sperimentate durante le esarcitazioni.
Il Coordinatore dell'emergenza deve:
»  Tenere il contatto con gll Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata
del rilascio e tale da consigliare immediata evacuazione o meno, (In genere
I'evacuazione e da evitarsi);

« Aspettare 'arrivo delle autorita o le disposizioni delle stesse;

» Disporre lo stato di afllarme.

Questo consiste in:

» Far rientrare tutti nella scuola;

» In caso di sospetto di atmosfera esplosiva aprire l'interruttore energia elettrica
centralizzatc e non effettuare nessuna altra operazione elettrica e non usare i
telefoni.

I docenti devono:

» chiudere le finestre, tutti | sistemi di ventilazione, le prese d'aria presenti in
classe, assegnare agli studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta
dell’aula, come sigillarne gli interstizi con stracci bagnati;

= mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizion

sull'eventuale evacuazione,

Gli student! devono:
« stendersi a terra tenere una straccio bagnato sul naso,

[ docent! di sestegno devono:
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« con laluto di opearator] scolastici, curare la proteziona degli alunni disabill.

1.24 Norme per l'allagamento

Chiungue si accorga della presenza di acqua: avverte il Coordinatore che si reca sul
luogo e dispone lo state di pre-allarme. Questo consiste in:

« Interrompere immediatamente I'erogazione di acgua dal contatore esterno;

« Aprire interruttore energla elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra
operazione elettrica;

»  Avvertire | responsabill di piano che comunicheranno alle classi la interruzione di
energla elettrica;

» Telefonare al Comune (Ufficio Acquedotta);

=  \erificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile
rottura di tubazioni, lavori in corse su tubazioni in strada o lavor di

movimentazione terra e scavo in strade o edifici adiacenti).

Se la causa dell'allagaments & da fonte interna controllabile {rubinetto, tubazione
isolabile, ecc.) il Coordinatore, una volta isolata la causa e interrotta l'erogazione

dell'acqua dispone lo stato di cessato allarme. Questo consiste in:

» Dare I'avviso di fine emergenza;

» Ayvertire Societa gestione acgua.
Se la causa dell'allagamento e dovuta a fonte non certa o comungue non isolabile, il
Coordinatore dispone |o stato di allarme. Questo consiste in:

o«  Ayvertire | vigili del fuoco;

» Attivare il sistema di allarme per I'evacuazione.

Tre Enginearing &.r.l.,

Wi E. Fawva, 40 - Cakamia (CT)
TRE ENMOIHEZRILE | TelefnarFax i (A5 365556 Paaia 45 dl 5h
I F L | E-mmiall: mfosDshediotrea.it
Sk wyarh: wisi, Ersssia e i ing, i}




PIANO DI EMERGENZA
LA, 96 o 226, D.Lgs, 81708 & 5,m.i, = DLH, LG 1998 a 5.mui.)

FeRitute: Comprarsive Starzke "Elo Vittarini™ Plasca Sede Cardrals Wia Caedingie Duiciied, 248 « QROI0

Sepralhicg B 2020 | DRCT SLOFROEL_ Sede Cartrak

1.25 Norme per i genitori

Il Respansabile di Sede deve predisporre delle schede informative sintetiche da

distribuire ai genitori degli studenti che descrivano:
» Le attivita in corso nella scuola sulla pianificazione dell’emergenza;
« Copsa faranno | lore flall a scuola in caso di emergenza;

«  Quali seno | comportament! corretti da tenere nei confronti della scuola, tra | plu
importanti il non precipitarsi a prendere i figli per non rendere difficoltosi oli
eventuall mavimenti del mezzi di soccorso.
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Presidi antincendio

1.26 Tabella ubicazione presidi

Estintore Terra Corridoio 1 6 kg polvere 34A 233BC

1
Estintore Terra Corridoio 2 6 kg polvere 34A 233BC 1
E=tintore | Primo Corridoio 3 & kg polvere 34A 233BC 2
Estintore Primo Corridoio 4 6 kg polvere 34A 233BC 1
Estintore |Ter'ra Aula Musicale 6 kg polvere 344 233BC 1
Idrante Terra Corridoio 1 UNI 45 1
Idrante Terra Corridoio 2 UNI 45 1
Idrante Prima Corridoio 3 UNI 45 1
Quadro Terra Corridoio 2 UNI 45 1
Elettrico
Attacco Terra Estarno Aula 1 UNI 45 1
Autopompa

| V.V.F.
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1.27 Tabella sostanze estinguenti per tipo di incendio
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Segnaletica di emergenza (D. Lgs. B1/08 Allegato
XXIV)

La segnaletica relativa alla Prevenzione Incendi si compone di segnali con funzione di;

1. - evidenzia le condizioni di pericolo capaci di determinare l'insorgere

di un incendio - Triangalo con pittogramma nera su fondo Giallo & bordo Nero.

2. Divieto: vieta determinate azioni in presenza delle condizioni di pericolo - Cerchio

con pittogramma Nero su fondo Bianco bordo e barra trasversale Rossa,

3. Attrezzature antincendio: informa a mezzo di pittogrammi  dell'esistenza e
dell'ubicazione dei presidi antincendio {segnali antincendio, scala, estintore, ecc.)
Rettangoelo o Quadrato pittogramma Bianco su fondo Rosso,

JEINOW
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4.  Salvatagoio: informa a mezzo di pittogramm| dell'esistenza e dell'ubicazione def
dispositivi di soccorso e defle situaziont di sicurezza (wie di fuga, telefono,
cassetta pronto soccorso, ecc.) Rettangolo o Quadrato con pittogramma Bianco
su fondo Verde.
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1.28 Modulo di evacuazione

0 SCUOLA DELL'INFANZIA
ORDINE DI SCUOLA: 0 SCUDLA PRIMARIA
o0 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

n SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CLASSESETIONE . i i i PIAND Lk MO AUEA sy
MNUMERD -ALUNNI PRESENTI IN AULRA .......ccniiiiiniiiinnismsmnmssmsrrnmssmsrsasssssrmssssasnss

IR L N N A L N T R i
ZONA DI RACCOLTA:

DA COMPILARE SOLD IN PRESENZA DI FERITI O DISPERSI (=)
B I B T T BB T i i o T T T T T T T e R B

P N L I B e L oot i e 0 o i o i i A i A
DATA / / :

GIOEND MESE ANMG ORA, FIEMA DOCENTE
NOTE

1'] Sono comprasi anche gli aventual mseqnanli in compresanza, feab a ritenuli disparsi,

Il presente moduly deve essere custod®s allnlemo del registro di classe e compilaie dallinsegrante (g volia raggiunta la
Zana di reccolla. Tale module ung volta campilalo dovra esssre prontamente consegnaio al responsabde dell'area di raccalls.

Sl ricorda che 3l diramare del segnate i evactazicne bisegra miermampers immedatamente ogni ativitd, dispere o alunniin
fta ardinata, conlame gf alunne. prendere il registro di classe ed una penna, pordare gli alunni al punio df FERccoia.
AFinzo dell'anno soplastics & prima di ogri prova di evacuazone, Ninsegrante coardinatore di dasse deve prowweders a;
—¢ dare beltura neka dasse debs nerme & compartaments da ulilizzare In caso di incendic & terremolo;
— verilicars can gl alevi la disposisona del banchl, accertando la presenza di idoned passages
5 seqnalare agli &fevi | nominalivi degl addelli alle squadre di emarganza {personale a cul reolgarsi in caza di
peficoky),
— Bystiare abiraverso 8 viskene delle planimetrie generall ublcate ned comdal & di quetie esposte allintemo delle auls |
percarsi da ulilizrare in caso di evacuanonsa,

Una volta che lo si & compilato, il modulo deve essere consegnato al Responsabile
dell'area di raccolta.
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1.29 Scheda riepilogativa dell’area di raccolta

Piano M
M. Aula Classe Sezione Atunni Presenti Feriti Dispersi

Docenti

Collaboratori scolastici
j.ﬁ-ist. nn';mi.ni.stra.tl'ul
Tecnici di laboratorio
Visitatori / Fornitori

Totale I

DATA ! ! =
GICRHND MESE ARND CiRA FiREMA DEL RESPONSABILE

DELL' AREA DI RACCOLTA
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Foglio informativo per il piano di emergenza

All‘insorgere di un gqualsiasi pericolo ovvero appena se ne & venutl a conescenza, chilo
ha rilevato deve adoperarsi da solo ¢ in collaborazione con altre persone (insegnanti,
personaie non docente, studenti) per la sua eliminaziene. Nel caso non sia in grado di
poter affrontare il pericolo deve darne immediata informazione al Coordinatore
del'Emergenza o dal Responsabile di sede, che valutata I'entita del pericolo decidera di
emanare |'ordine di evacuazione deil'edificio.

Il Coordinatore dell'Emergenza Prof.ssa Cuome Cristina. L'inizie emergenza é
contraddistinto da due suonl brevi della sirena o della campanella di segnalazione del
cambio dell'ora. La diffusione del segnale di evacuazione & date da: suocno continug
prolungato della sirena o della campanella di segnalazione del cambioc dell’ora.
All'emanazione dell'ordine di evacuazione dall’edificio scolastico, tutto il personale
presente all‘interna dello stesso dovra comportarsi come segue:

« IlfLa Sig./Sig.ra Prof.ssa Cuomo Cristing sono  incaricati di  richiedere
telefonicamente il soccorso degli Enti che le verranno segnalati dal Coordinatore

delllEmergenza o dal Responsabile di Sede;

» Il responsabile di plano, per il proprio piano di competenza, provvede a;

disattivare l'interruttore elettrico di piano;
- disattivare 'erogazione del gas metano;
- aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell'esodo;
- impedire l'accesse nei vani ascensari ¢ nel percorsi non previsti dal pianao di

emergenza;

« [l docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la
porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione;

« Lo studente apri-fila Inizia ad uscire dalla classe tenendoe per mang Il secondo
studente @ cosl via fing all'uscita dello studente chiudi-fila, il quale provvede a
chiudere la porta indicando in tal modo Fuscita di tutti gli studenti della classe;
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« Ognl classe dovra dirigersi verse Il punto di raccolta esterno prestabilito
seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piane e di aula, raggiunta
tale area il docente di ogni classe provvedera a fare I'appello dei propri studenti e
compilera il module di evacuazione (vedi §9.1) che consegnera al Responsabile

dell'area di raccolta;

« Il Responsabile dell'area di raccolta esterno ricevuti tutti | moduli di verifica degli
insegnanti, compilera a sua wvolta la scheda riepilogativa dell'area di raccolta
{vedi §9.2) che consegnera al Responsabile di sede per la verifica finale dell'esito
dell'evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Capo

dellTstituto informera le sguadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca.
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1.30 Quadri sinottici
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