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1 Approvazione del documento

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppa Centamore, in gqualita di Dirigente scolastico
dell'Istituto Comprensive "Elio Vittorini”, con Plesso Viale Falcone sito in Viale Falcone,
95030 Camporotondo Etneo (CT)

Visto il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;

considerata la Direttiva 2009/104/CE Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo 2
del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai "Requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro
{seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/351/CEE)";

attuande le disposizioni In materia di prevenzione Incendi finalizzate all'evacuazione dei
favoratori e di pronto soccorse di cui agli articoli 46, 226 del precitato D.Lgs. 81/08;
visto il D.M. del 10/03/19%8 recante “Criteri generall di sicurezza antincendio e per Ia
gestione dell'emergenza nel luoghi di lavora”;

viste le risultanze tecniche alla base del presente "Fiano di emergenza” elaborato dalla
Tre Engineering Srl nell’ambite del rapporto di consulenza specializzata affidate in
materia D.Lgs. 81/08;

APPROVA

il presente "Piano di Emergenza” concernente le disposizioni refative all'organizzazione
di personale & mezzi in occasione di un evento sinistroso (incendio, tromba d'aria,
alluvione, terremoto, esplosionef/scoppio, caduta aeromobile, ecc.) che dovesse

interessare l'intera sede, presso la quale & ubicato |'edificio scolastico

San Pietra Clarenza, li Il Dirigente scolastico

{Dott.ssa Giuseppa Centamore)
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2 Identificazione e riferimenti della scuola

Istituto Comprensivo Statale
“Elia Vittarini™

Flesse Viale Falcone Secondaria

Comune di Camperctonde Etnec

Viale Falcone, sn
95040 — Camporotonde Etneoc {CT)

095 529306

Dott.ssa Gluseppa Centamore

Dott. Ing. Pietro Antenio Furnari

Rag. Galeano Francesco Giuseppe

157

16

2

2.1 Caratteristiche generali dell’edificio scolastico

La struttura portante dell’edificio & In cemento armato e la copertura & a falde, I
collegamento tra || plano terra ed |l primo plano dell’immoblle & garantito dalla
presenza di un ampio vano scala interno. Oltre ad esso, nel cortile retrastante l'istituto,
& presente una scala di emergenza esterna In acclaio a servizio del primo plano della

sede.

La scucla & caratterizzata da due ingressi situati all’ internc del cortile della stessa che
confluiscono entrambi su Viale Falcone.

Mell'immobile sono presenti implanti antincendio.

Ai fini della redazione del piano di emergenza, la Scuola in esame e stata suddivisa
nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:
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1. Area didattica normale: (si considerine le aule dove non sono present

particolari attrezzature)

Area tecnica: (si considerino | laborator scientificl, | loecall tecnici, | luoghi
attrezzati con macchine e apparecchiature, laboratori informatici, stanza
fotocopiatricl o stampanti, ecc.)

Area attivitd collettive: (si considering le aule per attivitd particolar] che

compaortine la presenza di pio classi contemporaneamente, aula magna, |a
biblioteca & simili)

4. Area attivita sportive: {si considering le palestre e gli spazi attrezzati esterni)

5.

Area uffici.

2.2 Planimetrie delle aree interne ed esterne

Le planimetrie sono appese nelle classi efo nei corridoi o zeone comuni. Nella

documentazione cartografica sono riportate le sequenti informazioni:

Ubicazione delle uscite di emergenza;

Individuazione (colorata) dei percorsi di fuga;

Ubicazione delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, ecc.);
Individuazione delle aree di raccolta esterne;

Indicazione della segnaletica di sicurezza;

Individuazione dell'interruttore elettrico generale di piano € generale
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2.3 Distribuzione e localizzazione della popolazione

scolastica

Come da notizie rilasclate dagli uffici, le presenze contemporanee nella Scuala in
aggetto a tutt’oggl sono:

Terra 151 16 N

In particolare si evidenzia la distribuzione e la localizzazione di persone disabili presenti
all'interno della scuola:

Terra A e e
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2.4 Classificazione della Scuola in relazione alla effettiva

presenza contemporanea delle persone (DM 26.8.92)

Le scuole vengonao suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanes in esse
prevedibili dl alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:

tipe 0: scuale con numero di presenze contemporanee fing a 100 persone;

tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persong;

tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;

tipe 3: scuale con numero di presenze contemparanee da 501 a 800 persone;

tipo 4: scucle con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 perscne;

tipo 5 scugle con numero di presenze contemporanee oltre fe 1200 persone.
Alle scuole di tipo 0 =i applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo
punto 11, Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastica, purche non

comunicante con altri edifici, rientra nella categona riferita al propric affollamento.

Punto 11. Norme di sicurezza per e scuole di Hoo 0

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fueco non inferiore a REI
30.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformita alla legge n.
186 del 1% marzo 1968.
Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esocdo deqgli
cgocupanti la scuola.
Devono essere psservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2,
124, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.
inn i i

Per la classificazione di reaziene al fuoco dei materiali, sl fa riferimento al decreto
ministeriale 26 giugno 1984 {Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del
25 agosto 1984):

a) negli atri, nei corrideoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nel passaggi in

genere, e consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50%

massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni
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arizzontall delle scale). Per le restanti partl debbono essere implegati materiall di
classe 0;

b} in tutti gl altri amblenti & consentito che le pavimentazionl compresi | relativi
rivestimenti siano di classe 2 e che gll altrl materiall di rivestimentoe siano di
classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento
autamatica asserviti ad Implanti di rivelazione Incendl. I rivestimentl ligne
possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo & nel laborator,
a condizione che wvengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti
amolagati di classe 1 di reazione al fuoce, secondo le modalita e le indicazioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 [ Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19
marzo 1992);

c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al
fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di
classe D escludendo spazi vuoki o intercapedini;

d} i materiali suscettibili di prendere fupco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)

devano essere di classe di reazione al fuocco non superiore a 1,

Punto 8.2, - Estintor,
Devono essere installati estintori portatili di capacita estinguente non inferiore 13 A, 89

B, C di tipo approvato dal Ministere dell'interno In ragione di almeno un estintore per
ganl 200 m? di pavimento o frazione di detta superficle, con un minimeo di due estintori
per plandg.

Punto 10, - Segnalelica di sicurezza.

51 applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica dl sicurerza, espressamente
finalizzata alla sicurezza antincendi, di cul al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 524 ( Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982).

Punto 12,1,
Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale,

Punto 12.2,
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E’ fatta divieto di compromettere |a agevole apertura e funzionalita del serrament| delie
usclte di slcurezza, durante | period| di attivitd della scugla, veriflcandone 'efficlenza
prima dell'inizio delle lezionl,

Punto 12.4.
Nel locall ove vengono depositate o utilizzate sostanze Inflammabili o faclimente
combustibill & fatto divieto di fumare o fare uso di flamme libere.

Punto 12,6,

Mei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere
depositati /o utilizzati recipienti contenenti gas compressi gfo liquefatti.

I liguidi infiammabili o facilmente combustibili /o le sostanze che poszono comungue
emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in guantita strettamente
nNecessarie per esigenze igienico-sanitarie e per |'attivita didattica e di ricerca in corso

come previsto al punto 5.2.

Punto 12.7.

Al termine dell'attivita didattica o di ricerca, [l'alimentazione centralizzata di
apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta
azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cul ubicazione deve
essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente wvisibili.

Punto 12.8.

Negll archivl e depositl, | materiall devono essere depositati in modo da consentire una
facile |spezionabilitd, lasclando corridoi e passagql di larghezza non inferiore a 0,90 m,

Punto 1.2.9,
Eventuall scaffalature dovranno rsultare a distanza non Inferiore a2 m 0,60
dall'intradosso del solaio di copertura,

Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da una
rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante

in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori
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terra che interrato, almeno un idrante con attacce UNI 45 a disposizione per eventuale
collegamento di tubazione flessibile o attacce per naspo. La tubazione flessibile deve
quindl essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvate, con caratteristiche di
lunghezza tali da consentire dl raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta,
mentre il naspo deve assare corredato di tubazione semirigida con diametra minimo di
25 mm di lunghezza tale da consentire di ragglungere col getto ogni punto dell’area
protetta. Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova
di fumo interna.

Al piede di ogni colonna montante, per edifici con oltre 3 piani fuori terra, deve essere
installato un idoneo attacco di mandata per autopompa, mentre per gli altri edifici &
sufficiente un solo attacco per autopompa per tutto l'impianto.

L'impianto deve garantire una portata minima di 360 I/min per agni colonna montante
e, nel caso di pid colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne.
Inoltre I'alimentazione idrica deve assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente
pil sfavoriti di 120 |f/min cad. con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un
pericdo minime di 60 min.

Qualora l'acquedotto non riesca a garantire le condizioni sopra esposte si dovra
supplire con Iinstallazione di una opportuna riserva idrica, costantemente garantita ed
alimentata da acquedotto pubblico efo da altre idonee fonti, La distribuzione nella rete
antincendio, seconde | dettami precedentemente indicati, sarad garantita da cpportuni
gruppi di pompaagio costituiti da un sistema di elettropompe, servite da una apposita
linea preferenziale e con avviamento automatice. Inoltre nelle scucle di tipo 4 e 5, |
gruppi di pompaggio della rete antincendio dovranno essere costitulti da coppie di
pormpe, una supplementare all'altra, alimentate da fontl di energla indipendenti (ad
asemplo elettropompa e motopompa o due elsttropompe).

Le tubazioni di alimentazione & quelle costituent! la rete devono essere protette dal
gelo, da urti e dal fuoco, mentre le colonne montanti possono correre, a giorno o
incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiament| resistenti al fuoco REL 60,

In base alla reale presenza registrata nell’anno scolastico in corso ed ai sensi della
suddivisione operata dal DM 26/08/1992, |'Istituta € classificabile come di:
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TIPO O scuole con numero di presenze contemporanee fing a: 100 persone

¥ TIPO 1 scuole con numerg di presenze contemporanae da 101 a 300 persone

TIPO 2 scuole con numero di presenze contemporange da 301 a 500 persone

TIPO 3 scuole con numero di presenze contermporanee da 501 a 800 persone
TIPO 4 scuole con numero di presenze contemporange da 801 a 1200 persons

TIPO 5 scuole con numero di presenze contemporanee oltre e 1200 persone

2.5 Asili nido

Punto 3.

Al sensi dei DM, 16 luglio 2014 & ammessa |a diretta comunicazione con ambienti
destinati a scuola dellinfanzia anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agoste 2011, n.151, purché si adottino coordinate
misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio,

E inoltre ammessa la comunicazione con ambienti destinati ad altre attivita scolastiche,
a condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti.
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2.6 Identificazione delle aree ad alta vulnerabilita

Archivio

Lacall tecnici

Sala riunioni

Laboratoria multimediale

3 Organizzazione dell’'emergenza

3.1 Obiettivi del piano di emergenza
Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi:

« affrontare I'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effettl sulla
popolazione scolastica;

« pianificare le azionl necessarie per protegaoere le persone sia da eventi interni che
asterni;

= coordinare | servizl di emergenza, lo staff tecnico e la direzione didattica;

« farnire una base informativa didattica per la formazione del personale docente,
degli alunni & del genitori degli alunni.

3.2 Informazione

L'informazione agli insegnanti e agli studenti prevede incontri per l'acquisizione delle
procedure e dei comportamenti individuati nel piano, lo studio di casi esemplari tramite
la visione di video e la partecipazione a dibattiti. E' necessario sintetizzare il Piano di
Emergenza in un foglio informativo da distribuire ai vari soggetti. (v, §9.3).
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3.3 Classificazione delle emergenze

- Incendio - Incendig

- Ordigno esplasivo - Attacco terroristico

- Allagamento - Alluvione

- Emergenza elettrica - Evento sismico

- Fuga di gas - Emergenza tossico-nociva
- Infortunio/malore

3.4 Composizione delle squadre d'emergenza

Dirigente scolastico DOTT. S5 GIUSEPPA CENTAMORE
' R.S.P.P. - ING. PIETRO FURNART
RESPONSABILI AL SERVIZIO DI DOC, RIGGIO ROSA MARIA
EE:E!J:?;EHE E PROTEZIONEED | poc. LEPERA ROSA
T V. RAG. GALEANO FRANCESCO GIUSEPPE
Coordinatore dell’Emergenza DOC. RIGGIO ROSA MARIA
DOC. LEPERA ROSA
Addetti Antincendio ed DOC. RIGGIO ROSA MARIA
Evacuazione SIG, BRUND PIETRO
SIG.RA LA MASTREA GAETANA
Addetti Primo Soccorso DOC. RIGGIO ROSA MARIA
5IG. BRUNG PIETRO
DOC, LEPERA ROSA
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Emanazione segnale di allarme

SIG. BRUNO PIETRO

Diffusione ordine di evacuazione

| SIG. BRUNO PIETRO
SIG.RA LA MASTRA GAETANA

Chiamate di soccorso

Addetto/i cassetta pronto
SOCCOrso

DOC. RIGGIO ROSA MARIA
S51G. BRUNO PIETRO

i 5IG. BREUNO PIETRO
| S1G.RA LAMASTRA GAETANA

Interruzione erogazione:
- Gas/Gasolio
- Energia elettrica
-  Acqua

Attivazione e controlio periodico
di estintori /o idranti

Controllo quotidiano della
praticabilita delle vie di uscita

Controllo aperture porte &
cancelli sulla pubblica via ed
interruzione del traffico

SIG. BRUNO PIETRO
S5IG.RA LA MASTRA GAETANA

DOC. RIGGIO ROSA MARIA
SIG. BRUNO PIETRO

| 51G. BRUNO PIETRO
SIG.RA LA MASTRA GAETANA

SIG. BRUNO PIETRO
SIG.RA LA MASTRA GAETANA

Controllo operazioni di DOC. RIGGIO ROSA MARLA
evacuazione DOC. LEPERA ROSA
Responsabile raccolta moduli di | DOC. RIGGIO ROSA MARIA
evacuazione DOC, LEPERA ROSA
Responsabile di sede DOC. RIGGIO RO5A MARIA

DOC, LEPERA ROSA

a tempo indeterminate in servizio nel plesso in ordine decrescente & né consegneranng

una copia in segreteria).

{**) Collaboratori in servizio (DI Glovanni Resarla, Caserta Daniela, Call Marilena,
Maccarrone Sebastiana, Fiaccavento salvatrice, Pirronitto Angela, Raciti Angela, Razza

Anna Maria, Scuderi Venera, Spoto Orazia, Valastro Maria Grazia).

N.B.: Poiché i collaboratori

scolasticl sono soggetti a spostamenti per motivi di

servizio, ciascuno & responsabile nel plesso dove, in quel momento, presta servizio.
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3.5 Individuazione delle uscite di emergenza/sicurezza
A ciascun percorso d'esodo afferente alla relativa uscita di emergenza, & stato
assegnato un colore al fine di rendere piti immediata l'individuazione delle vie di esodo.
Pertanto, sussiste una diretta correlazione tra il colore del percarso riportato nella

sottostante tabella, e la grafica delle vie di esodo riportate nei quadri sinottici.

o Locale ATA 1 150
U.E.0 Corridoio 1 1,80 m
Aula 3, 4, 5, 6,
1 {P. terra)
7
U.E.0 Carridoio 1 Aule 1, 2, 8B, 1,80 m 150
2 (P. terra) g, 10

Visto || D.M, 26 Agosto 1992 "Norme di prevenzione Incendi per Fedilizia scolastica”,
nel pieno rispetto di quanto imposte, la lunghezza del percors| di esodo, misurate a
partire dal luago sicuro alla porta pid distante, non supera mail | 60 m. Ineltre, le uscite
di sicurezza o di emergenza in base alla loro larghezza (vd. tabella sovrastante)
consentono una capacita di deflusso pari a 150 persone,
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4 Procedure di emergenza e di evacuazione

4.1 Compiti delle squadra di evacuazione per funzione

COMPITI DEL CODRDINATORE DELL EMERGENZA

Il Coordinatore dell’Emergenza accentra su di sé 'organizzazione per il controllo & |a

risoluzione dell'emergenza e abbandona I'edificio per ultime o gquando necessario per la

sug incolumita.

1. Ricevuta la segnalazione di "inizio emergenza" il Coordinatore dell'Emergenza

attiva gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato;

2. Valuta la situazione di emergenza e la eventuale necessita di evacuare 'edificio,

attuando la proecedura d'emergenza prestabilita;

3. Da ordine agli addetti di disattivare gli impianti di piano o generali;

4. Da il segnale di evacuazione generale e ordina all'addetto di chiamare | mezzi di

SOCCOrS0 Necessari;

5. Sovrintende a tutte le gperazioni sia della squadra di emergenza interna sia deqgli

enti di soccorso;

6, Da il segnale di fine emergenza guando la stessa & cessata e le condizioni di

sicurezza sona state ripristinate.

N.B.: Nel caso in cul |l Coordinatore dell'Emergenza non sia || Dirigente scolastico,

guest'ultimoe deve essere reperibile in un luogo prestabilite per essere punto di

riferimento per tutte le informazioni provenienti dal Coordinatore e dai Responsabili dei

punti di raccolta.

In caso di smarrimento di qualsiasi persona, prende tutte le informazioni necessarie e

le comunica alle squadre di soccorso esterne, al fine della loro ricerca.
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COMPITI DEL RESPONSABILE DELL 'AREA DI RACCOLTA

All'ordine di evacuazione dell’adificio:

1. Per i non docenti:

» =i dirige verso il punto di raccolta percorrende la via di esodo prevista dalle

planimetrie di piano;

« acquisisce, dai docenti di ogni classe, la presenza dei loro studenti e la trascrive

nell‘apposito modulo;

« Esegue il conteggio del personale e dei visitatoriffornitori evacuati, feriti e
dispersi, con riferimento all'area di raccolta di propria pertinenza e ne riporta |

dati sull’apposito modulo;

« Comunica al Coordinatore dellEmergenza la presenza complessiva degli studenti
e del personale nell’area di raccolta e comunica le informazioni necessarie per
attivare | saccorsi degli eventuali dispersi efo feriti.

2. Per i docenti;

« effettua l'evacuazione della classe, come previsto dalla procedura d'emergenza;

« arrivato all'area di raccolta, acquisisce, dal docenti di ogni classe, la presenza dei
lore studenti e la trascrive nell’apposito modulo;

« Esegue |l conteggio del perscnale e del visitatori/fornitorl evacuati, feriti e
dispersi, con riferimento all'area di raccolta di propria pertinenza & ne riporta |
dati sull"apposito modulo;

» Comunica al Coordinatore dell'Emergenza la presenza complessiva degli studenti

e del personale nell’area di raccolta e comunica le informazioni necessarie per

attivare | soccorsi degli eventuali dispersi efo feriti.
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COMPITI DELL'ADDETTO ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO
4 PERSONALE DI SEGRETERIA 3
All'ordine di evacuazione dell’edificio:
« Attende |'avviso del Coordinatore dell'emergenza per effettuare la chiamata dej
mezzi di soccorso seguendo le procedure previste;
« 5j dirige verso l'area di raccolta seguendo litinerario prestabilito dalle planimetrie
di planao.

COMPITI DEL RESFONSABILE DELL EVACUAZTONE DELLA CLASSE
{ POCENTE)

All'insorgere di una emergenza:

»  Contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che wvenga

comunicato il motivo dell'emergenza;

« 5i attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che é stato
segnalato.

All'ordine di evacuazione dell'edificio;

« Fa uscire ordinatamente ali studenti inizlando dalla fila pid vicina alla parta; all
studenti procederanna in fila indiana tenendosi per mano senza spingersi e senza
carrere; ung studente assume la funzione di “apri-fila” & un altro quella di
“chiudi-fila®;

»  Prende il registro delle presenze, con gll alunnl si reca all'area di raccolta e fa
I'appello per compilare 'apposito modulo allegato al registro.

NOTE: Nel caso siano presenti alunni disabili, deve intervenire la persona designata
per |'assistenza di tali alunni. I docenti facenti parte della squadra di emergenza

verranno immediatamente sostituiti nelle procedure di evacuazione della classe
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COMPITI DEL RESPONSABILE DI PIAND

All'insorgere di una emergenza;

» Individua la fonte del pericolo, ne valuta 'entita e suona la campanella di "inizio

emergenza’,
»  Ayverte immediatamente il Coordinatore dellEmergenza & si attiene  alle
disposizioni impartite.
All'ordine di evacuazione dell’edificio:

» Adempie agli incarichi assegnati (interruzione energia elettrica al piano, chiusura

wvalvola di intercettazione del gas, assistenza disabili, ecc.);

» Sep & addetto alla portineria apre i cancelli, li lascia aperti fino al termine

dell'emergenza ed impedisce 'ingresso agli estranei;

« Favorisce il deflusso ordinato dal piang (eventualmente aprendo le porte di uscita
contrarie al verso dell'esodo);

»  \ieta l'uso delle scale, degli ascensori e deil percorsi non di sicurezza;

« Al termine dell'evacuazione del plano, si dirige verso 'area di raccolta esterna.

CoMPITI DEGLT STUDENTI

All‘'ordine di evacuazione dell’'edificio:
» Mantengono la calma, seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente;

« Gli apri-fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando i
compagni alla propria area di raccolta;

« [ chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di
compagni nella classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa &

segnale di classe vuota).
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4.2 Compiti della squadra di prevenzione incendi

INCENDIO DI RIDOTTE PROPORZIOMNI

s Mentre almeno un operatore della squadra interviene con I'estintore pid vicing,
contemporaneamente l'altro operatore procura almeno un altrg astintore
predisponendolo per |'utilizzo, mettendole a distanza di sicurezza dal fupco ma
facilmente accessibile dal primo operatore, allontana le persone, compartimenta
la zona dellincendio, allontana dalla zona della combustione | materiall
combustibili in modo da circoscrivere lincendio e ritardarne fa propagazione;

¢ Utilizzare gli estintori come da addestramento:

una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente pud essere utile
per avanzare in profondita ed aggredire il fuoco da vicino;

- s& si utilizzano due estintor contempeoraneamente si deve operare da

posizioni che formino rispetto al fuoco un angole massime di 90°;
- operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace;
- dirigere il getto alla base delle fiamme;

- non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima le
fiamme vicine poi verso il centro;
- nan sprecare inutiimente le sostanze estinguenti.

= Proteggersi le vie respiratore con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali.

MN.B. Se sj valuta che il fuoco & dj piccole dimensione si deve arleggiare il locale, perche
& pil importante tenere bassa la temperatura dell'aria per evitare Il raggiungimento di
temperature pericolose per l'accensione di altro materiale presente e per far evacuare |
furni e gas responsabili di intossicazioni e ulterieri incendi.
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| INCENDIO DI MEDILE E VASTE PROPORZIONI

1. Awvvisare i Vigili del Fuoco;

2. Il Coordinatore dell’'emergenza da il segnale di evacuazione della scuola;

3. Interrompere |'erogazione deli'energia elettrica e del gas il piu a monte possibile
degli impianti;

4. Compartimentare le zane circostanti;

5. Utilizzare gl idranti per provare a spegnere l'incendio e per mantenere a piu

basse temperature le zone circostanti;
6. La sguadra allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in
modoe da circoscrivere l'incendio e ritardare la propagazione.
Raccomandazioni finali
Quando l'incendio & domato:
« Accertarsi che non permangana focolai nascosti o braci;
s Arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori;

+ Far controlfare i locali prima di renderli aqibili per verificare che non vi siano
lesioni a strutture portanti.

Note Generali

« Attenzione alle superfici vetrate a causa del calore possono esplodere;

= Non difigere mal il getto contro la persona avvolta dalle fiamme, usare grandi
guantita d'acqua oppure avvolgere la persona in una coperta o indumenti.
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4.3 Compiti della squadra di primo soccorso

Si definisce primo soccorso |insieme degli interventi che servono ad assicurare la

sopravvivenza e a evitare l'insorgenza di ulteriori danni negli infortunati o nelle persone

colte da malori improwvisi, fino all’arrivo dei soccaorsi onganizzati e qualificati.

5i definizce pronto soccorso 'insieme di interventi effettuati dal personale sanitario

con 'ausilio di specifici strumenti e farmaci, direttamente sul luogo dell’'emergenza, sul

mezzo di trasporto durante il trasferimento del paziente o all’'ospedale.

COMPITT DEGLI ADDETTT AL PRIMO SOCCORSO

Ricevuta la segnalazione di infortunio, gli addetti devono:

1.

2.

9.

Recarsi immediatamente nel luogo dell’infortunio ed adoperarsi, nell'ambito delle
proprie competenze, per prestare il primo soccorso all'infortunato;

Dopo questi accertamenti decidere se avvertire il Pronta Soccorso (118);

Mel caso sia richiesto l'intervento esterno del Pronte Soccorso, attivare la
Procedura di chiamata al Pronte Soccorso ¢ assicurarsi che vi sia una

persona all'arrivo deli'autoambulanza per condurla sul luogo dell'infortunio;
Evitare che troppe persone si accalchine attorno all'infortunato;

Usare guanti se l'infortunato sanguina o vi & il rischio di contatto con liquidi
biologici;

Usare wvisiera paraschizzi a protezione del volto in presenza di eventuali schizzi di
liquidi organici (se il sangue esce a zampillo);

Usare mezzi di protezione delle vie respiratorie s vi sono inguinangi
aeradispersi;

Usare scarpe con suola in gomma oppure guanti o pertiche in legno se vi & un
infortunic e nen si é riuscitl a staccare la carrente;

Se possibile rimuovere la causa dell’infortunio;

10.Mantenere l'infortunato disteso a terra;
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11.Controllare se l'infortunato & cosciente: se lo & calmario, ma non stancario;
12.Verificare il battito cardiace e il respiro dell'infortunato;

13.5e vi & un'emorragia, cercare l'origine del sanguinamento ed esercitare una forte
pressione;

14.5e vomita, farlo ruotare lentamente di lato oppure fargli assumere la posizione
laterale di sicurezza in modo che non soffechi;

15.5e l'infortunato e traumatizzato, coprirlo con una coperta & non muoverio;

16.Nel caso linfortunio sia stato causato da inalazione, contatto o ingestione di
sostanze pericolose, attivare il personale preposto al recuperoc delle schede di
sicurezza da presentare al momento dell'intervento del personale medico o

paramedico;
17.Fornire ai soccorritori informazioni circa la dinamica dell’infortunio.
Se non fosse presente nessun addetto al primo soccorso, la persona che ha rilevato

l'infortunio  provwedera immediatamente ad informar il in

dell’'Emiergenza od attivare la Procedura di Chiamata al Pronto Soccorso.

COSA NON FARE
» Correre rischi ed agire senza precauzioni;
«» Agire d'impulso, perdere |la calma;
» Permettere che si crei confusione;
» Procurare ulteriori rischi all'infortunato;
¢  Muovere e sollevare I'infortunato;
»  Somministrare bevande soprattutto alcoliche;
« Mettere la persona incosclente seduta o semiseduta;
« Somministrare farmaci;

« Effettuare manovre rianimatorie improvvisate,
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4.4 Sistema comunicazione emergenze

La comunicazione dell'emergenza avviene a mezzo di allarme sonoro, di telefoni via

cavo & di radiotelefoni.

4.4.1 Avviso dell’'emergenza

In caso di emergenza, I'allarme viene diramato al personale ed agl alunni mediante |l
suono della sirena o campanella,

MNel caso non sia possibile attivare |l segnale acustico con Il suono della campanella di
segnalazione del cambio dell'ora, 'avviso che & in atto un'emergenza sard diffuse a
voce tramite il personale non docente o con l'ausilio di altri mezzi {sirena, fischietta,
ete.).

In caso di incendio

Suono In caso di evento Coordinatore

Inizio
emergenza intermittente della | interno chiungue si Emergenze
campanella/sirena, | accorga dell’'emergenza.
OVVErD In caso di evento
diffusione a voce | esterno il C.E.
‘Evacuazione | Suono continug | Coordinatore | Coordinatore
generale della Emergenze Emergenze
campanella/sirena,
OVVErD
diffusione a voce
Fire Diffusione a voce | Coordinatore Coordinatore
emergenza Emergenze Emergenze

Tre Engineering s.r.l

Vi G. Fava, 40 - Catania {CT) i i
| HE Erid i =Rkl | TelefonoFas © O9% MEE56E F‘EQITIE‘I #4196
—— - E=miail: mfo@ensdioiraen-n

St wehs Wi kresngineenng. it




[EEibute Comprardiyvo Statake “Ello Viltoarini™ Plesss Wiala Faloane Seoandaria

PIANO DI EMERGENZA

[are, 480 226, D.Lgs, 81/08 & s.mi, = DM, 1003195948 a 5.mui.)

Wials Falcone, s=n
GhEe0 - Camaorebende Eiees {{T)

06/ 2010

In caso di sisma

J 00 SC03TAL0E Plesso Falcars Socandaria

In caso di evento

Coordinatore

Inizio Suono
emergenza intermittente della | interne chiungue si Emergenze
campanella/sirena, | accorga dell'emergenza.
OVVErD In caso di evento
diffusione a voce esterno il C.E.
Evacuaziona Suona continuo Coordinatore Coordinatore
generale della Emergenze Emergenze
campanella/sirena,
OVVErD
diffusione a voce
Fine Diffusione a voce Cooardinatore Coardinatore
emergenza Emergenze Emergenze

Emergenza generica

n csn l evento

' Coardinatore

Inizio Suono
emergenza intermittente della | interno chiungue si Emergenze
campanella/sirena, | accorga dell'emergenza.
ovVero In caso di evento
diffusione a vaoce esterno il C.E.
Evacuazione Suona continuo Coordinatore Coordinatore
generale della Emergenze Emergenze
campanella/sirena,
avvero
diffusione a voce
Fine | Diffusione a voce E-uurﬂfnatnrﬂ 'Euul:di;lature
emergenza Emergenze Emergenze

B IHE EXNG M=z HlkL:
I -
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Enti esterni di pronto intervento

Vigili del fuoco 115 095.441070

Polizia municipale 095.531333
| Pronto soccorso 118

Carabinieri 112 095.53/999

Polizia di Stato 113

Protezione Civile Sicilia 8O0 458 787

4.4.2 Chiamate di soccorso
4.4.2.1 Procedura di chiamata pronto soccorso

“Pronto, qui & il Plesso Viale Falcone Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale "Elio

Vittarini”, ubicato in Viale Falcone, Camporotondo Etneo.

E" richiesto il vostro intervento per un {incidente,
malare},

Il mio nominativo & ed il nostro numero di telefono &

095 529306.

Si tratta di {caduta, schiacciamento, intossicazione,
ustione, malore, ecc.). La vittima & {rimasta

incastrata, ecc.), {c'¢ ancora il rischio anche per altre persone). La vittima
(sanguina abbondantemente, & svenuta, non parla,

non respira) e in questo momenta & assistita da un soccorritore che gl sta praticando
{una compressione della ferita, la respirazicne bocca a bocca, Il massaggio cardiace,
I'ha messa sdraiata con le gambe In alto, ecc.).
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Ripeto, qui & il Plesso Viale Falcone Secondaria dell'Tstituto Comprensivo Statale "Elio
Vittorini™, ubicato in Viale Falcone, Camporotonde Etneo.

Richiediamo il vostroe intervento per un (Incidente,

malore) -] mandiamao subito una persana ad attendervl
(sulla strada davantl al cancello, all'ingresso generale

della scuola, sulla via 3.

Il mio nominativo e ed il nostro numero di telefono &

095 529306".

4.4.2.2 Procedura di chiamata vigili del fuoco

"Pronto qui @ il Plesso Viale Falcone Secondaria dellIstitute Comprensive Statale "Elio
Vittarini™, ubicato in Viale Falcone, Camporotonde Etneo.,

E’ richiesto il vostro intervento per un incendio.

Il mio nominativo é ed Il nostra numero di telefono é

095 529306,

Ripeto, qui & il Plesso Viale Falcone Secondana dell'lstituto Comprensivo Statale "Elio
Vittorinl®, ubicato in Viale Falcone, Camporotondo Etneo.

E’ richiesto il vostra intervento per un incendia.

Il mig nominativo e ed il nostro numero di telefono e

095 529306.

Tre Engineering s.r.l

Vi G. Fawva, 40 = Catania {CT)

|a IHE BNz kL | TelefonofPae @ 035 3655506 Pagina 28 di 56
— | Eopnall o free it

ik wehs wrmw resnninEering. it




PIANO DI EMERGENZA
LATT, 48 o E26, [-Lgs, 81/08 & 5.m.0, = DM, 10031998 a 5.m.i.)

| Wials Falcone, s=n

o) . ~ e . =
[=tibute Camgrarsive Statats "Ella vittorini™ Plesss Viala Faltane Seoandaria | G040 — Camasrisbands Eines T

06, HE 2030 00 SC03TAL0E Plesso Falcars Socandaria

4.4.3 Aree di raccolta

Il Coordinatore dell’Emergenza & autorizzato a decidere |'evacuazione della scuola e ad
attivare la sirena/campanella.
Tutto il personale; deve raggiungere l'area di raccolta a ciascuno assegnata. Sono

individuate aree di raccolta all'esterno dell’edificio.

Le aree di raccolta esterne sono individuate e assegnate alle singole classi, in cortili o
zone di pertinenza, in modo da permettere il coordinamento delle operazionl di
evacuazione e il controlle dell’effettiva presenza di tutti.

Le aree di raccolta devono far capo a "luoghi sicuri”™ individuati tenendo conto delle
diverse ipotesi di rischia.

L' area di raccolta per || plesso In esame & una ed & stata Individuata nel cortile
ubicato tra | due edificl (scuola primaria e secondaria).

LUOGO SICURO: Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio separato da altri
compartimenti mediante spazio scoperfo avente caratteristiche idonee a ricavere e
contenere un predeterminate numero di persone (luogo sicure statico) ovwero a
consentirne (I movimente ordinate (luego sicuro dinamice) DM 30.11.1983 (ad es.

Giardini protetti, cortili non chiusi, piazze chiuse al traffica).

5 Procedura per |'evacuazione delle persone disabili

Questa procedura fornisce indicazioni per il soccorso e |'evacuaziona delle persone
disabili in situazioni di emergenza. L'evenienza di trasportare o semplicemente
assistere disabili in caso di emergenza richlede metodiche e comportamenti specifici ed
appropriati da parte del soccorritori.

La possibile presenza di persone disabill In una struttura scolastica, pud essere data da
docentl, studentl, personale & da persone presentl occasionalmente (studenti,
visitatori, 2cc.). Inoltre, bisogna aggiungere |l personale e gll studenti che, anche per
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periodi brevi, si trovang in uno state di invalidita anche parziale {es. donne in stato di
gravidanza, persone con arti fratturati, ecc.).

Sara cura delle personia che si trovano nelle condizioni appena citate di avvertire gli
addetti delle squadre di emergenza per segnalare la propria situazione; tale
segnalazione permette agli addett| stessi di poter mealio intervenire e di poter meglio
gestire la situazione di emergenza.

Si dewve, inoltre, ricordare che una persona non identificabile come disabile in condiziani
ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado
di rispondere correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi

come condizioni transitorie di disabilita.

Affinche un "soccorritore” possa dare un aiuto concreto & necessaric che sia in grado
di comprendere i bisogni della persona da aiutare, anche in funzione del tipo di
disabilita che guesta presenta e che sia in grado di comunicare un primo e
rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni basilari da
intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di

pericolo.

Gli elementi che possono determinare le criticita in guesta fase dipendono
fondamentalmente:

« Dalle barriere architettoniche presenti nella struttura edilizia (scale, gradini,
passaggl stretti, barriere percettive, ecc.} che limitano o annullano la possibilita
di raggiungere un luogo sicure in moedo autonomao;

« Dalla mancanza di cenoscenze appropriate da parte dei soccorritori e degli
addett| antincendio, sulle modalitd di percezione, orientamento e frulzione deall
spazi da parte di questo tipo di persone.

Queste condizionl sl possono wverificare contemporansamente e, pertanto, vanno
affrontate e risolte insieme: alla prima va contrapposta una corretta pianificazione deqgli
interventi da apportare nel tempo all’edificio, la secaonda si affronta predisponendo
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misure gestionali opportune quali, ad esempio, I'adozione della "sedia di evacuazione”,
e farmando in mode specifico il personale incaricato,

5.1 Misure da attuarsi prima del verificarsi dell'emergenza
Il primo passo da compiere @ gquello di individuare, sia attraverso la conoscenza
dell'ambiente di lavore che durante |effettuazione delle prove di evacuazione

periodiche, le difficolta di carattere motorio, sensoriale ¢ cognitivo che |'ambiente pud

determinarea.

Gli elementi che possono determinare le criticita in guesta fase dipendong
fondamentalmente:

« Dagli ostacoli di tipo edilizio presenti nell’ambiente guali, ad esempio:
= |a presenza di gradini od ostacoll sul percersi arizzaentall;
- la non linearita dei percorsi;
- |a presenza di passaggl di larghezza inadeguata e/o di elementl sporgenti che
possono rendere tortuoso e pericolose un percorso;
- la lunghezza eccessiva del percorsi;

la presenza di rampe delle scale aventi carattenstiche inadeguate, nel caso di

ambienti posti al piano diverso da quelle dell'uscita;

» Dagli ostacoll di tipo impiantistico o gestionale quali, ad esempio:

- presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che non
sono dotate di ritardo nella chiusura (sistema che consentirebbe un utilizzo
piu agevole da parte di persone che necessitano di tempi pid lunghi per

I'attraversamento deile porte stesse);

- organizzazioneg/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in modo

da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli utenti;
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-

mancanza di misure alternative all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di
ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita.
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5.2 Misure da attuarsi al momento del verificarsi

dell’'emergenza

« Attendere lo sfollamento delle altre persone;

« Accompagnare, o far accompagnare, le persone con capacitd motorie o sensoriali
ridotte all’esterno dell’adificio;

= Se non & possibile ragglungere 'esterno dell'edificio, provvedere al trasporto del
disabile fine ad un luego idoneo, possibilmente un locale dotato di finestra, in
attesa del soccorsi (infatti, se nell’'edificio non sono presenti spazi calmi', né
adeguata compartimentazione degli ambienti, nell’eventualita che le scale siano
inaccessibili e impraticabili si dovra trovare/individuare un luogo sufficientemente
lontano dal focolaio dincendio e dotato di finestra accessibile dall’esterno dowve

attendere |'arriva dei soccorsi).

» segnalare al Centralino di Emergenza o ad un altro Addetto Antincendio

I'avwenuta evacuazione del disabile o I'impossibilita di effettuaria.

5i ricorda che & importante impartire ordini chiari, precisi & con tono di voce deciso.

1 Definizione df spario calme: luoga sicuro statice contiguo @ comunicante con una via dl
esodo verticale od In essa inserito; tale spazip non deve costituire Intralcio-alla fruibilita delle vie
di esodo e deve avere caratteristiche tall da garvantire la permanenza dl persote con ridotte o
impedite capacita motorfe in attesa di soccors!,
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5.2.1 Scelta delle misure

La scelta delle misure da adottare & diversa a secondo della disabilita:

Disabilita scegliere un percorso di evacuazione accessibile {prive di
motoria: ostacoli, gradini, ecc.) e fornire assistenza nel percorrerio.

Uditivi: | facilitare la comunicazione (lettura labiale, frasi brevi, frasi
Disabilita scritte]).

sensoriale Yisivi: manifestare [a propria presenza, definire il pericolo, definire
le azioni, guldarli in luoga sicuro.

Disabilita assicurarsi della percezione del pericolo, fornire istruzioni
cognitiva: semplici.

Si ricorda che | docenti che stanno svoigendo lezionl nelle aule efo le esercitazionl nei
laboratori didattici, allertati dalla squadra di emergenza, o dal sistema di allarme
presente nella struttura (ottico - acustico; megafonl; vocale, ecc.) provvedono a far
uscire gli studenti e a condurll In un luego sicure ("punto di raccolta™).

Disabilita Motoria
La movimentazione di un disabile motorio dipende fondamentalmente dal grado di
collaborazione che questo pud fernire. Pertanta, per effettuare un'azione che garantisca
il corretto espletamento della prestazione richiesta e che, nel contempo, salvaguardi

I'integrita fisica del soccorritore, & necessario:
» individuare in ogni persona tutte le possibilita di collaborazione;

» essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il

trasferimento deiia persona in modo sicuro;

« assumere posizioni di lavoro corrette, che salvaguarding la schiena dei

soccarmitori;
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essere In grado di Interpretare le necessita della persona da affiancare ed offrire
la collaboraziane necessaria,

Disabilita Sensoriali

pisabilita uditi

Mell'assistenza a persone con gueste tipo di disabilitd il _soccorritore dovra porre

attenzione nell'attuare i seguenti accorgimenti:

Per consentire al sordo una buona lettura |abiale, |la distanza ottimale nella

conversazione non deve mai superare il metro 8 mezzo;

Il wiso di chi parla deve essere illuminato in modo da permetterne la lettura
lahiale;

Mel parlare é necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi parla
deve essere al livello deali occhi della persona sorda;

Pariare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storplare la
pronuncia; la lettura lablale, infatti, sl basa sulla pronuncia corretta;

La velocitd del discorse Inoltre deve essere moderata: neé troppoe in fretta, né
troppo adagio;

Usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con un tono
narmale di voce {non occorre gridare). Mon serve parlare in_modo infantile,
mentre & necessario mettere in risalto la parola principale della frase usando

espressioni del viso in relazione al tema del discorso;

Mon tutti | suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in modo che |a

persana sorda possa vedere tutto cio che e visibile sulle labbra;
Quando si usano nomi di persona, localita o termini inconsueti, la lettura labiale é

molto difficile. Se il sordo non riesce, nonostante gli sforzi, a recepire il

messaggio, anziché spazientirsi, si pud scrivere la parofa in stampatello su di un

foglio;

Tre Engineering s.r.l

Wi G Fawva, 40 = Cabarma $CT) i i
IHE BNz kL | TelefonofPae @ 035 3655506 Pagina 35 di 56
— -

E=mail: infa@enadiatrea.n

Sikn wehs wea kresngineening, it




PIANO DI EMERGENZA
LA, 46 o 226, D.Lgs, 81708 ¢ 5om.i, = DLH, LG 1998 a 5.mui.)

Wials Falcone, s=n
GhEe0 - Camaorebende Eiees {{T)

[=tibute Camgrarsive Statats "Ella vittorini™ Plesss Viala Faltane Seoandaria

06, HE 2030 00 SC03TAL0E Plesso Falcars Socandaria

« Anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non sempre riesce a
percepire perfettamente il parlato, occorre dungue comportarsi seguendo le
regole di comunicazione appena esposte;

« Per la persona sorda & difficile seguire una conversaziene di gruppo o una
canferenza senza interprete. Occorre quindl alutarlo a capire almeno qgll
argomenti principali attraverso la lettura labiale;, trasmettendo parole e frasi
samplici € accompagnandale con gesti naturali.

Disabilita visiva

Nel caso di presenza di persone ipovedenti o prive della vista I'addetto o |a persona che

collabora con gli Addetti Antincendie prenderd sottobracclo la persona interessata e la

o[ Wale sinagere |3 = - fi
indicazion| sy eventuali ostacoll o sul percorso che sl sta effettuandg.
Mell'assistenza a persone con queste tipo dl disabllitd || soccorritore dovra porre
I;EI::“ , : I: :“JEEE IEI :: I EE;"EDI! a;;ﬂmimﬁnrl:

»  Annunciare la propria presenza @ parlare con voce ben distinta & comprensibile

AT CTTE FeY, < 1L ACgd 41 FRCH

fin da quando si entra nell’ambiante in cui & presente la persona da aiutare;

» Parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente verso |‘interlocutore, senza
interporre una terza persona, descrivendo l'evento e la reale situazione di

pericolo;
» MNon temere di usare parole come "vedere”, "guardare” o "cieco”;
» Offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno;
¢ Descrivere in anticipo le azioni da intraprendere;

« Lasciare che la persona afferri leggermente il braccic o la spalla per farsi guidare
{pud scegliere di camminare leggermente dietro per valutare la reazione del

corpa agli ostacoli);
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» Lungo Il percorso & necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale,
porte ed altre eventuali situazioni e/o ostacoli;

« Mell'invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest'ultima
affinché tocchi lo schienale del sedile;

« Qualera sl ponesse la necessita dl guidare plu persone con le stesse difficalta,
invitatele a tenersi per mano;

»  Una volta raggiunto 'esterno & necessario accertarsi che la persona aiutata non
sia abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri, fino alla fine

dell'emergenza.

In caso di assistenza di un cieco con cane guida:
» Mon accarezzare od offrire cibo al cane senza Il permesso del padrone;

« Quando il cane porta la "guida” (imbracatura) vuol dire che sta svolgendo le sue
mansioni; se non volete che il cane gquidi il suo padrone, fate rimuovere la
“guida”™;

« Accertarsi che || cane sia portato In salvo con il padrone;

« Nel caso la persona da soccorrere chieda dl badare al cane, guesto va sempre
tenuto al guinzaglio @ non per la "guida”.

Disabilita cognitiva 5
Le persone con disabilita di apprendimento possona avere difficolta nell’&seguire
istruzioni piuttosto complesse e che cainvaolgono pit di una breve sequenza di semplici
azioni.

In una situazione di pericolo {incendio, fumo, pericolo di scoppio, etc.) un disabile
cognitive put esibire un atteggiamento di completa o parziale o nulla collaborazione

con coloro che portano soccorso.
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Puo accadere che in una situazione nuova e sconosciuta manifesti una reazione di
totale rifiute e disconoscimento della realta pericolosa, che pud sfociare in
comportamenti agaressivi contro e stessi o nel confronti di colore che intendono
prestare Soccorso.

In tali evenienze Il soccorritore deve mantenere la calma, parlare con voce rassicurante
con il disabile, farsi aiutare da persone eventualmente presenti sul luogo e decidere
rapidamente sul da farsi. La priorita assoluta & lintegrita fisica della persona, ed |l
ricorso ad un eventuale intervento coercitivo di contenimento per salvaguardarne
lincolumita pud rappresentare 'unica soluzione, In gquesto ambito diventa necessaria e
fondamentale |'esercitazione ad agire in situazioni di emergenza simulata.

Mel fornire assistenza a persone con guesto tipo di disabilita il soccorritore dovra tener

presente che:
» La persona put non essere completamente in grade di percepire il pericolo;
= Molti di lore non posseggono I'abilita della letto-scrittura;
« La percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli pud essere confusa;
« [l loro senso di direzione potrebbe essere limitato, ragion per cui potrebbero
avere bisogno di gualcuno che Il accompagni durante il percorso,
Ecco qualche utile suggerimento:
« Le istruzioni e le informazioni devong essere suddivise in semplici fasi
successive: siate maolto pazienti;
« Bisogna usare segnali semplici o simbeoli immediatamente comprensibili, ad
esempio segnali graficl universali;

=  Spesso nel disablle cognitivo la capacita a comprendere il linguaggio parlato &
abbastanza sviluppata ed articolata, anche se sono presentl difficolta di
esprassione, 5Si raccomanda pertanto di spiegare sempre e direttamente alla
persona le sperazioni che si effettueranno in situazione d'emergenza;

»  Ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un problema di

apprendimento;
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MNon pariate loro con sufficienza e non trattateli come bambini.

Norme di comportamento in base al tipo di emergenza

6.1 Norme per l'evacuazione

Interrampere tutte fe attivita;

Lasciare gli oggetti personali dove si trovana;

Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urare;
Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gll apri-fila;

Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi
precede;

Rispettare le precedenze derivanti dalle priorita dell'evacuazione;

Ciascun gruppo deve percorrere la via di esodo corrispondente a quella riportata

in planimetria contraddistinta dal relativo colore;

Raggiungere |'area di raccolta assegnata.

In caso di evacuazione per incendio ricordarsi di:

Camminare chinati € di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato,

nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga;

Se | corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasl dal fumo, non

uscire dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati;

Segnalare la propria presenza dalle finestre.
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6.2 Norme per I'incendio
Chiungue si accorga dell'incendio:

» Ayverte |3 persona addestrata all'uso  dell’estintore che  interviene

immediatamente;
« Awvverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell'incendio e dispone lo stato di
preallarme. Questo consiste in:
- Interrompere immediatamente I'erogazione di gas dal contatore esterno;
- Se lincendio & di vaste proporzioni, avvertire i VWF e se il caso, il Pronto
S0CCorso,;
- Dare il segnale di evacuazione,

= Avvertire | responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare
'evacuazione;

=  Coordinare tutte le operazioni attinenti.
Se il fuoco & domate in 5-10 minutl il Coordinatore dispane lo stato di cessato allarme.
Questo consiste in:
Dare Mavviso di fine emergenza;
- Accertarsi che non permangano focolai nascostl o bracl;
- Arieggiare sempre | locall per eliminare gas o vapori;
- Far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare:
o Che non vi siano lesioni a strutture portanti;
o Che non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, gas, macchinari};
o Chiedere eventualmente consulenza a VWF, tecnici;

- agwvertire {se necessario) compagnie Gas, Energia Elettrica.
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6.3 Norme per I'emergenza sismica
Il Coordinatore dell’Emergenza in relazione alla dimensione del terremoto deve:

»  Valutare la necessitd dell’evacuazions immediata ed eventualmente dare il

segnale di stato di allarme;
« Interrompere immediatamente I'erogazione del gas e dell'energia eletirica;

» Avvertire i responsabili di piano che si tenganc pronti ad organizzare

I'evacuazione:
« Coordinare tutte le operazioni attinenti,
I docenti devono:
« Mantenersi in continuo contatto con il coordinatore atténdendo disposizioni
sull'eventuale evacuazione.
Gli studenti devono:
« Posizionars| erdinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza;

»  Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute & oggetti riparandes| sotte | banchi o
in corrispondenza dl architravl individuate;

« MNel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche dl evacuazione.
[ docent! di sostegno devono:

» Con l'aiuto degli assistenti, supportati da operatori scolastici, curare Ia protezione

deqgli alunni disabili.
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6.4 Norme per I'emergenza elettrica

In caso di black-out, Il Coordinatore dispone o stato di pre-allarme che consiste in:

Verificare lo stato del generatore ENEL, se wi sono sovraccarichi eliminarli;

telefonare all'ENEL;

Avvisare il responsabile di piano che tiene i rapporti con i docenti presenti nelie

classi;

Disattivare tutte le macchine eventualmente in usgc prima dell'interruzione

elettrica.

6.5 Norme per la segnalazione di un ordigno

Chiungue si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione;

Mon si avvicina all'oggetto, non tenta di identificarlo o di rimuovero;

Avverte il Coordinatore dell'Emergenza che dispone lo stato di allarme.

Questo consiste in:

Evacuare immediatamente le classi e le zone limitrofe all’area sospetta;
Telefonare immediatamente alla Polizia;
Avvertire | VWF e il Pronto Soccorso;

Avvertire | responsabili di piano che si tengono prontl ad organizzare

I'evacuazione;
Attivare |"allarme per |'‘evacuazione:

Coordinare tutte le operazioni attinenti,
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6.6 Norme per I'emergenza tossica

In case di emergenza per nube tossica, & indispensabile conoscere la durata del
rilascio, ed evacuare solo in caso di effettiva necessita. Il personale della scucla é
tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare l'incolumita degli
alunni, in caso di nube tossica o di emergenza che comporti obbligo di rimanere in
ambienti confinati il personale & tenuto ad assumere e far assumere agli alunni tutte le
misure di auto-protezione conosciute e sperimentate durante le esercitazioni.

Il Coordinatore dell’'emergenza deve:

« Tenere il contatto con ali Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata
del rilascio & tale da consigliare I'mmediata evacuazione o meno. (In genere
Fevacuazione & da evitarsi);

« Aspettare l'arrivo delle autorita o le dispoesizioni delle stesse;
« Disporre lo stato di allarme.

Questo consiste n:
« Far rigntrare tutti nella scuola;

« In caso di sospetto di atmosfera esplosiva aprire l'interruttore energla elettrica
centralizzato & non effettuare nessuna altra operazione elettrica e non usare |
telefoni.

I docenti devona:

» chiudere le finestre, tutti | sistemi di ventilazione, le prese d'aria presenti in

classe, assegnare agli studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta

dell’aula, come sigillarne gli interstizi con stracci bagnati;
» mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni

sull'eventuale evacuazione.

Gli studenti devano:

» stendersi a terra tenere una straccio bagnato sul naso.

I docenti di sostegno deveono;
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« con l"aiute di operatori scolastici, curare la protezione degli alunni disabili.

6.7 Norme per l'allagamento

Chiungue si accorga della presenza di acgua: avverte il Coordinatore che si reca sul

luogo e dispone lo stato di pre-allarme. Questo consiste in:
# Interrompere immediatamente 'erogazione di acgua dal contatore esterno;

e Aprire interruttore energia elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra

operazione elettrica;

« Avvertire | responsabili di piano che comunicheranng alle classi la interruzione di
energia elettrica;

« Telefonare al Comune (Ufficio Acquedotta);

«  Verificare se vi s0n0 cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile
rottura di tubazioni, laverl in corse su tubazioni in strada o lavori di
moavimentazione terra e scavo in strade o edifici adlacenti).

Se la causa deli‘allagamento & da fonte interna controllabile (rubinetto, tubazione
isolablle, ecc.) Il Coordinatore, una volta |solata |la causa e Interrotta erogazione
dell'acqua dispone lo stato di cessato allarme, Questo consiste in:

« Dare I'avviso di fine emergenza;

»  Ayvertire Societd gestione acqua.
Se la causa dell'allagamento e dovuta a fonte non certa o comungue non isolabile, il
Coordinatore dispone lo state di allarme. Questo consiste in:

»  Ayvertire i vigili del fuoco;

» Attivare il sistema di allarme per I'evacuazione.
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6.8 Norme per i genitori

Il Responsabile di Sede deve predisporre delle schede informative sintetiche da

distribuire ai genitori degli studenti che descrivono:
» Le attivita in corso nella scuola sulla pianificazione dell’'emergenza;
» Cosa faranno i loro figli a scuola in caso di emergenza;

» Quali sono i comportamenti corretti da tenere nei confronti della scucla, tra i pid
importanti il non precipitarsi a prendere i figli per non rendere difficoltosi gli

eventuali movimenti dei mezzi di seccorso.
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7 Presidi antincendio

7.1 Tabella ubicazione presidi

Estintore Terra Corrideoio 1 6 kg poivere 34A 233BC

Idrante Terra Corridoio 1 NI 45

Fulsante Terra Corrideio 1

Allarme

Antincendio

Quadro Terra Locale ATA' 1 1
elettrico
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7.2 Tabella sostanze estinguenti per tipo di incendio
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8 Segnaletica di emergenza (D. Lgs. 81/08 Allegato
XXIV)

La segnaletica relativa alla Prevenzione Incendi sl compone di segnall con funzione di;

1. evidenzia le condizionl di pericolo capaci dl determinare l'insorgere

di un incendio - Triangolo con pittagramma nera su fonde Giallo 2 bardoe Nero,

Divieto: vieta determinate azioni in presenza delle candizioni di pericolo - Cerchio

con pittogramma Mero su fondo Bianco bordo e barra trasversale Rossa.

OO
DO

3. Attrezzature andincendio! informa a mezzo di

pittogrammi  dell'esistenza e

dell'ubicazione dei presidi antincendio {segnali antincendio, scala, estintore, ecc.)

Rettangolo o Quadrato pittogramma Bianco su fondo Rosso.
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El [N

4. Salvatagwio: informa a mezzo di pittogrammi dell'esistenza e dell'ubicazione dei

dispositivi di soccorso e delle situazioni di sicurezza (wie di fuga, telefono,

casselta pronto soccorso, ecc.) Relttangolo o Quadrato con pittogramma Bianco

su fondo Verde.
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9 Allegati
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9.1 Modulo di evacuazione

0 SCUOLA DELLTNFAMNZLA
ORDINE DI SCUOLA: n SCUOLA PRIMARIA
o SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

o SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CLASSE/SEZTONE o iiisiniinians PIANG: i NERBEA s
NUMERO ALUNNI PRESENTI IN AULA «.....iiiicianiie

o TR o T ———
ZOMNA DI RACCOLTA:

DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI FERITI O DISPERSI (*)
PO SRTINE: PERT TT oo s oas iaps i i

GICRND MESE ANMND {I;U. FIEMA DOCENTE

NOTE
("1 Song tomprag anche gi aventual insegnant in comprisanza, Tesilia rilenuli dispars.
1l presenta modula deve essers custadss allmterno del registro di clesss & compileie- dalfinsegrante e vofa raggiunta la
zana di raccolta. Tale modulo una volta compiiale dovra essene proatamenls consegnato al responsabde dellarea di raccalla,
Si ricorde che el ‘diremare del sagnale di evacuaziene bisogra nterrampsare imemadiatamente ogni attivity, disporre o slunniin
fia ardiraty, contare gi alunnd, prendere il registro di classe ed una penna, porane gl alunn al purlo 6 raccota;
ANirizia dell'anna scolestico & prima di ogni prova di evecuzziona, Tinsegrante coardinatare di dasse deva provveders a;
—» fare etura nefa dasse delfle nome & compartamento da ulilizzare in caso diincendie 2 tememaotn;
v verificare com gl alkeyi 13 dispesizions de banchl, accertarda |a presenza di idened passaget,
-+ segnalare agll alievi | mominativi degh addett alke squadre di emerganza (personate a cun reolgersi (nocazo di
pericoka);
—# Husirare atiraversa la visione delle planimetne generali ubicale ne comidoi e di quellz esposte allfmtermo delle aws |
peccars @3 ulllizzare in caso di pvacuaziona,
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Una volta che lo si & compilato, il modulo deve essere consegnato al Responsabile
dell'area di raccolta.
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9.2 Scheda riepilogativa dell’area di raccolta

Piano N. Aula Classe Serione A]_:_;ni Presenti Feriti Dispersi
Docenti
Collaboratori scolastici
Assist. amministrativi
Tecnici di laboratorio
Visitatori / Fornitori

Totale

DATA / !

GIDRND MESE AN ORA FIRMA DEL RESPONSABILE
DELL" AREA [ RACCOLTA
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9.3 Foglio informativo per il piano di emergenza
All'insorgere di un qualsiasi pericole ovverc appena se ne € venuti a conoscenza, chi lo
ha rilevatoc deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persene (insegnanti,
personale non docente, studenti) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di
poter affrontare il pericclo deve darne immediata informazione al Coordinatore
del'Emergenza ¢ dal Responsabile di sede, che valutata 'entita del pericelo decidera di
emanare |"ordine di evacuazione dell’'edificic.
I Coordinatori dell’Emergenza sono la Doc. Riggic Rosa Maria
Doc. Lepera Rosa. L'inizio emergenza & contraddistinte da due suonl brevi della sirena
o della campanella di segnalazione del cambio dell'ora. La diffusione del segnale di
evacuazione € dato da; suono continue prolungate della sirena o della campanella di
segnalazione del cambio dell'ora. All'emanazione dell'ordine di evacuazione dall’edificio
scolastico, tutto il personale presente all'interno dello stesso dovra comportarsi come
segue:
Il/La Doc. Riggio Rosa Maria
« Sig. Bruno Pietro sono incaricati di richiedere telefonicamente il soccorso degli
Enti che |e verranno segnalati dal Coordinatore dell'Emergenza o dal
Responsabile di Sede;

« Il responsabile di piano, per il proprio piang di competenza, provvede a:
= disattivare interruttore elettrica di piano;
- disattivare 'erogazione del gas metano;
- aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’'esodo;

- impedire l'accesso nel vani ascensori o neil percorsi non previsti dal piano di
BMergenza;

« [| docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la

porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell'evacuazione;
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* Lo studente apri-fila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano Il secondo
studente e cosi via fino all'uscita dello studente chiudi-fila, il quale provvede a
chiudere la porta indicando in tal modo Fuscita di tutti gli studenti della classe;

« Ognl classe dovra dirigers: verse Il punto dl raccolta esterno prestabilito
saeguendo e Indicazionl riportate nelle planimetrie di plano e di aula, raggiunta
tale area il docente di ogni classe provvedera a fare "appello dei propri studenti &
compilerd il module di evacuazione (vedi §9.1) che consegnera al Responsabile

dell'area di raccolta;

« Il Responsabile dell'area di raccolta esterno ricevuti tutti | moduli di verifica degli
insegnanti, compilera & sua volta la scheda riepilogativa dell'area di raccolta
{vedi §9.2) che consegnera al Responsabile di sede per la verifica finale dell'esito
dell'evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Capo

dell'Istituto informera e sguadre di soccorse esterne per iniziare la loro ricerca.
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9.4 Quadri sinottici
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