Eeritubo Comprarddye STatak "Flio Vittarni™ Via Piave &

PIANO DI EMERGENZA

[Art, 46 & 26, D.Lgs. 81008 e 5m .0 = LM, LOAGI1998 a s.mul.)

|'.I|a. Plavi
FEEI0 - San Pispro Clarenza (CT)

4y S 2020

O SCOITILOT_Plesso Via Playe

PIANO DI EMERGENZA

(Art. 46 e 226, D.Lgs. 81/08B e s.m.i. - D.M. 10/03 /1998 e 5.m.i.}

Istituto Comprensivo Statale
“Elio Vittorini”

Plesso Via Piave A

Via Piave
95030 - San Pietro Clarenza (CT)

REVISIONE! SETTEMBRE 2020




Eeritubo Comprarddye STatak "Flio Vittarni™ Via Piave &

PIANO DI EMERGENZA

[Art, 46 & 26, D.Lgs. 81008 e 5m .0 = LM, LOAGI1998 a s.mul.)

T
| Via Plave

FEEI0 - San Pispro Clarenza (CT)

D8 2020 [AOC: SCOIF10T _Plesso Yia Piaye

Indice

1 Approvazione del doCUmMEnT0 .o iasasassaasan s rsrrintrssirasssssassansnnsest

2 Identificazione e riferimenti della Scucla ......oiiviiiiiiisiaasssarireriri AR AR 5
2.1 Caratteristiche generali dell'"edificio SCORSTICO vvvve v s rr e e 5
2.2 Planimetrie delle aree interne ad estBmME .t arn s s s s en &
2.3 Distribuzione e localizzazione della popolazione scolastica........ovvvevvemvcrrcrnnend 4
2.4 Ildentificazione delle aree ad alta vulnerabilita ..cocvvencniiiiiinniiiiininen 12

3 Organ Zzazione dell M e r B Za. v e e e e e

3.1  Obiettivi del piano di mMergenZa.. ..o iiiiiisessssn s en st asierasiasaaansanssnns 13
P REIRTRNTIINI . c 1 b s b e B b e I A A A e Mt st T
3.3 Classificazione delle emergenZe.....coocovvvviiivainssanrssssssssssisissiernassassssansnnnnss 1
3.4 Composizione delle squadre d'emergenza.....covviee e eecmniiniiinsassssaasassenenns 18
3.5 Individuazione delle uscite di EMergenZa/SICUMNBZZA «vviiiiiiiii i s sssneen e 17
4 Procedure di emergenza e di evacuazione. ... ciecissiesnarnins i sssansnsass 1L
4.1 Compiti delle squadra di evacuazione per funZione..........ociiiiinns 19
4,2 Compiti della sqguadra di prevenzione iNCendi ... ccceaiecimiinn A AR K 23
4.2  Compiti della squadra di primo SDCCOTS0 . i isiaiasaemsmniosrririiiiisin .25
4.4  Sistema comunicaziong emergenze........... e A Lk Ty —" 27
441  Avviso deltemergenzs s iiidininnEnniei e iR T
4.4.2 Enti esterni dl pronto interVento ...t sa s s na s 29
4.4.3 Chiamate di SOCCOIS0 iviviiaacatiiririiii R T T e 29
4.4.3.1 Procedura di chiamata pronto S0CC0S0 «ccviviviiiiiririiisiiisisssasararssnrs 29
4.4.3.2 Procedura di chiamata vigili del fuoco..........cooiiiiinniis F R P, 30

B R E TRETIER . oo s o e 8 B B e i

5  Procedura per 'evacuazione delle persone disabili

5.1
5.2

Misure da attuars| prima del verificarsi dell'emergenza.........ccoiimammamsneaninnes

Misure da attuarsi al momento del verificarsi dell'emergenza ...ovvvivicvicvieienns

5.2.1 B T I TR INIET & s W o A R A o A B R

6 Norme di comportamento in base al tipo di emergenza.......coooiiiiiiininss s

6.1

O e DR | O IR TN OTN v s v swnsin fnh g s o o e w805 6 6 iy g o B




PIANO DI EMERGENZA

[Art, 46 & 26, D.Lgs. 81008 e 5m .0 = LM, LOAGI1998 a s.mul.)

Wia Plavi

Eeritubo Comprarddye STatak "Flio Vittarni™ Via Piave & SN0~ San Pietro Clirenza (eT)

(e HE 2020 O SCOITILOT_Plesso Via Playe

N S g R L R S S G P e e et b |
6.3 HNorme per I'emengenza SISIMICa «u e v tiit i iaiaaiassassas sensos et iaiiisiasnansnanani 42
6.4 Morme perlemergenza eletrica . oo e s b i i meanes 43
6.5 Morme per la segnalazione di un ordigno oo e e 43
6.6 Norme per |'Bmergenza T0SSICa . ccvieiiiiiiiiimeiisiarenasaisaressrsssiiiiiioaisissnsnnsure 44
6.7 Norme per 'allagamento ..o uveiisiiiiis e e sess s iniiiiiiiisasiiasanssins 45
6.8 Norme perigenitori.... i TRy PP P P e S P P P ST 46
7 Presidl antnCenti0 . v iiiniiivama o dnenina s ko iin b i o a7
7.1 Tabella ubicazione pPresidl......cccccveivimirrriininisnssanss .47
7.2 Tabella sostanze estinguenti per tipo di incendio ..........cooiiminiasanaianes 48
8 Segnaletica di emergenza (D. Lgs. 81/08 Allegato XXIV) .c.covviviiiiininniennnaneniene, 49
RN S R R N R S T s PP |
9.1 Modulo di evaCUAZIONE .. ..covvrirarmem s rnaane s - 52
9.2 Scheda riepilogativa dell’'area di raccolla ... i s nr e e e 33
9.3  Foglio Infarmativo per il plano di emergenZa .. eerre v rrssasssasarennrnns 54
O Oadr s e S R . 566




PIANO DI EMERGENZA
LA, 96 o 226, D.Lgs, 81708 e 5,m.i, = DLH, 1031998 a 5.mui.)

| Wia Piave

[eritule: Camprerdive Statabe “Elig VitRating™ Vis Piava & | 5031 - San Pietra Clarznza (1)

[y 2020 CeOC: SCOITILAT_Plessn Via Pave

i Approvazione del documento

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppa Centamore, in qualita di Dirigente scolastico
dellIstituto Comprensive "Elio Vittorini®, con Plesse A di Via Piave, sito in Via Piave,
95030 San Pietro Clarenza {CT)

Visto il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;

considerata la Direttiva 2009/104/CE Direttiva 2009/104,/CE del Parlamento europeg &
del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa al "Requisiti minimi dl sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavorator durante il lavoro
(secanda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)":

attuando le disposizioni in materia di prevenzione incendi finalizzate all’'evacuazione dei
lavoratori € di pronto soccorso di cui agli articoli 46, 226 del precitato D.Lgs. 81/08;
visto il D.M. del 10/03/1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio & per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavore”;

viste le risultanze tecniche alla base del presente "Piano di emergenza” elaborato dalla
Tre Engineering Srl nell’'ambito del rapporto di consulenza specializzata affidato in
materia D.Lgs. 81/08;

APPROVA

il presente "Piano di Emergenza” concernente le disposizioni relative all'organizzazione
di personale e mezzi in occasione di un evento sinistroso (incendio, tromba d'aria,
alluvione, terremoto, esplosiong/scopplo, caduta aeromobile, ecc.) che dovesse
interessare l'intera sede, presso la guale e ubicato "edificio scolastico

San Pletro Clarenza, || Il Dirlgente scolastico
{Dott.ssa Giuseppa Centamaore)
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2 Identificazione e riferimenti della scuola

Istituto Comprensivo Statale
“Elio Vittorini"
Plesso Via Piave A

Comune di San Pietro Clarenza

Via Plave
95030 - San Pietra Clarenza (CT}

095/62776148
Daott.s52 Giuseppa Centamore

Dott, Ing. Pietro Antonio Furnari

Rag. Francesce Giuseppe Galeano

354

42

(5]

2.1 Caratteristiche generali dell’edificio scolastico

La struttura portante dell’edificio & in cemento armato e la copertura & a falde. II
collegamento tra il piano terra ed il primoe pianoc dellimmobile & garantito dalla
presenza di un ampio vano scala interno. Oitre ad esso, nel cortile retrostante l'istituto,
& presente una scala di emergenza esterna in acciaio a servizio del primo piano delia

sede,

L'ingresso principale alla scuola e di tipo pedenale e carrabile su via cardinale Dusmet,
che permette I'accesso al cortile interno dell’edificio scolastico ed all'area riservata al
parcheggio dei veicoll appartenenti al personale impiegato nella sede.

H_eil'iinmublie song presanti presidi antincendio e il locale tecnico che sorge al piano
terra; In prossimita dell' ingresso & Installate FPattacco autopompa del Viglll del Fuoce.
L'accesso al locale tecnico avviene dall’esterno,
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Aj fini della redazione del piano di emergenza, la Scuola in esame & stata suddivisa

nelle seguenti aree operative omagenee per rischio:

1.

4.
5.

Area didattica normale: (si considerino e aule dove non sono present
particolari attrezzature)

Area tecnica: (si considerino i laboratori scientifici, i locali tecnici, i luoaghi
attrezzati con macchine e apparecchiature, laboratori informatici, stanza
fotocopiatrici o stampanti, ecc.)

Area attivita collettive:(si considerino le aule per attivita particolari che
compartine la presenza di pil classi contemporaneamente, aula magna, la
biblioteca e simili)

Area attivita sportive: (si considering le palestre e gli spazi attrezzati esterni)

Area uffici.

2.2 Planimetrie delle aree interne ed esterne

Le planimetrie sono appese nelle classi efo nei corridoi © zone comuni. Mella

documentazione cartografica sono riportate le seguenti informazioni:

Ubicazione delle uscite di emergenza;

Individuazione (colorata) dei percorsi di fuga;

Ubicazione delle attrezzature antincendia (idranti, estintori, ecc.);
Individuazione delle aree di raccolta esterne;

Indicazione della segnaletica di sicurezza;

Individuazigne dell'interruttore elettrico generale di piano e generale
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2.3 Distribuzione e localizzazione della popolazione

scolastica

Come da notizie rilasciate dagli uffici, le presenze contemporanee nella Scuola in

oggetto a tutt'oggi sono:

Terra 253 32 5 | -
Primao a1 i0 1 e
Totale

In particolare si evidenzia la distribuzione e la localizzazione di persone disabili presenti

all'interno della scuola:

Terra i5 cmmmmmes | esesses mmeeeeen
Primo 5 mmmwmmmn | mmmmwwm | seeee———
Totale

2.4 Classificazione della Scuola in relazione alla effettiva
presenza contemporanea delle persone (DM 26.8.92)
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Le scuale vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse

prevedibili di alunni e di persanale docente e non docente, nel seguenti tipi:

tipo 0: scuole con numero di presenze contempaoranee fino a 100 persone;

tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;

tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persons;

tipo 3: scuole con numere di presenze contempaoranee da 501 a 800 persone;

tipo 4; scucle con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;

tipo 5: scudke con numerd di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.
Alle scuole di tipo O si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo
punto 11. Cgni edificio, facente parte di un complesse scolastico, purché non

comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.

Punto 11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo O

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non Inferiore a REI
30,

Gl impiant| elettrici devono essere realizzati a regola d'arte In conformita alla legge n.
186 del 1° marzo 1968,

Deve essere assicurate, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicurg esodo deqgll
occupanti la scuola.

Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2,
12.4,12.6,12.7, 12.8, 12.9.

Punto 3.1, Reazione al fuoco deil materiali,

Per la classificazione di reazione al fuoco deil materiali, si fa riferimento al decreto
ministeriale 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del
25 agosto 1984):;

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in
genere, & consentito I'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del S0%
massimo della loro superficie totale ({pavimento + pareti + soffitto + proiezioni
orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di

classe 0
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b} in tutti gli altri ambienti & consentito che le pavimentazioni compresi i relativi
rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di
classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento
automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. I rivestimenti lignei
possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori,
a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti wvernicianti
omologati di classe 1 di reazione al fuoce, secondo le modalita e le indicazioni
contenute nel decreto ministeriale & marzo 1992 ( Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19
marzo 1992};

¢} i1 materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reaziohe al
fuoco debbono essere postli in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di
classe 0 escludendo spazi vueti o intercapedini;

d} | materiall suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggl, ecc.)
devano essere di classe di reazione al fusco non superiore a 1,

Punto 9.2, - Estintor,

Devone essere installati estintor! portatill di capacita estinguente non inferiore 13 A, B9
B, C di tipo approvate dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per
ogni 200 m* di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori

per piano.

Punto 10, - Segnaletica di sicurezza,

Si applicano le wvigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente
finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 524 ( Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982).

Punto 12.1.

Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

Punto 12.2.

E' fatto divieto di compromettere la agevaole apertura e funzionalita dei serramenti delle
uscite di sicurezza, durante | periodi di attivitda della scuola, verificandone I'efficienza
prima dell'inizio delle lezioni,




PIANO DI EMERGENZA
LA, 96 o 226, D.Lgs, 81708 e 5,m.i, = DLH, 1031998 a 5.mui.)

| Wia Piave

f Fral =Elj arini™ Wia B { 2
[eritule: Camprerdive Statabe “Elig VitRating™ Vis Piava & | 5031 - San Pietra Clarznza (1)

[y 2020 i CeOC: SCOITILAT_Plessn Via Pave

Punto 12.4,
Mei locali ove wengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o faciimente

combustibili & fatbo divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

Punto 1.2.6.

Mei locali della scuola, non appositamente all'uops destinati, non possonc essere
depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi /o liguefatti,

I liguidi inflammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comungue
emettere vapori o gas inflammabili, possono essere tenuti in guantita strettamente
necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per |'attivita didattica e di ricerca in corso
come previsto al punto 6.2,

Punto 1.2.7.

Al termine dell'attivita didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di
apparecchiature o utenslli con combustibill liquidli 0 gassosi deve essere Interrotta
azionando le saracinesche di Intercettazione del combustibile, la cul ubicazione deve
gssere indicata mediante cartelll segnaleticl facilimente visiblli.

Punto 12,8,

Megli archivi & depaositi, | materiali devono essere depositati in modo da consentire una
facile ispezionabilita, lasciando corridei e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

Punto 12.9,
Eventuali scaffalature dovranno rsultare a distanza non inferiore @8 m 0,60

dall'intradosso del solaio di copertura.

Le scuole df tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da una

rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anellc ed almeno una colonna montante
in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori
terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale
collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo. La tubazione flessibile deve
quindi essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di
lunghezza tali da consentire dl raggiungere col getto ogni punto dell’'area protetta,
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mentre il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di
25 mm di lunghezza tale da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area
protetta. Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova
di fumo interna.

Al piede di ogni colonna montante, per edifici con oftre 3 piani fuori terra, deve essere
installato un idoneo attacco di mandata per autopompa, mentre per gli altri edifici &
sufficiente un solo attacco per autopompa per tutte l'impianta.

L'impiante deve garantire una portata minima di 360 |/min per agni colonna montante
e, nel caso di piu colonne, il funzionamento contempeoraneo di almenc 2 colenne.
Ingltre l'alimentazione idrica deve assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente
pill sfavoriti di 120 I/min cad. con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un
perioda minime di 60 min.

Qualora lacquedotto non riesca a garantie le condizienl sopra esposte si dovra
supplire con l'installazione di una opportuna riserva idrica, costantemente garantita ed
alimentata da acquedotto pubblico /o da altre idonee fanti, La distribuzione nella rete
antincendio, seconde | dettarm| precedentemente indicatl, sard garantita da opportuni
gruppi di pompaggio costituiti da un sistema di elettropompe, servite da una apposita
linea preferenziale e con avviamento automatica. Inoltre nelle scuole di tipo 4 e 5, |
gruppi di pompaggio della rete antincendio dovranno essere costituiti da coppie di
pompe, una supplementare all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti {ad
esempio elettropompa e motopompa o due elettropompe).

Le tubazioni di alimentazione e guelle costituenti la rete devono essere protette dal
gelo, da urti e dal fuoco, mentre |le colonne montanti possono correre, a giorno o
incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

In base alla reale presenza registrata neli'anno scolastico in corso ed ai sensi delia
suddivisione operata dal DM 26/08,/1992, 'Istituto & classificabile come di:
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TIPO 0 scuole con numero di presenze contemporanee fino a: 100 persone

TIPO 1 scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone

X TIPO 2 scuole con numero di presenze contemporange da 301 a 500 persone

TIPO 3 scuole con numera di presenze contemporanee da 501 a 800 persone

TIPO 4 scuole con numero di presenze contemporange da 801 a 1200 persong

TIPO 5 scuocle con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone

2.5 Asili nido
Eunto 3.

Al senst del DLM, 16 luglio 2014 & ammessa |la diretta comunicazione con amblent|
destinati a scuola dell'infanzia anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, purche si adottino coordinate

misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio,

E inoltre ammessa la comunicazione con ambienti destinati ad altre attivita scolastiche,

a condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti.
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2.6 Identificazione delle aree ad alta vulnerabilita

i Archivio

Lacali tecnici

Sala riunioni

Laboratorio multimediale

3 Organizzazione dell'emergenza

3.1 Obiettivi del piano di emergenza
Il presente plano tende a perseguire | seguenti obiettivl:
» affrentare 'emergenza fin dal prime insorgere per contenerne gli effetti sulla
popolazione scolastica;
« pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che
esterni;
« coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e |z direzione didattica;

» fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente,

degli alunni & dei genitori degli alunni.

3.2 Informazione

L'informaziona agll Insegnantl & agll studenti prevede incontrl per l'acquisizione delle
procedure e dei comportamenti individuati nel piano, lo studio di casi esemplar tramite
la visione di video e la partecipazione a dibattiti. E' necessario sintetizzare il Fiano di

Emergenza in un fugllﬂ informativo da distribuire ai vari soggetti. (v. §9.3).
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3.3 Classificazione delle emergenze

- Incendio

- Ordigno esplasiva

- Allagamento

- Emergenza elettrica
- Fuga di gas

= Infartunio/malore

- Incendio

- Aftacco terroristico
- Alluvione

- Ewvento sismico

- Emergenza tossico-nociva

3.4 Composizione delle squadre d'emergenza

Dirigente scolastico

DOTT.55A GIUSEPPA CENTAMORE

H-sl Fl Fl

| ING. PIETRO FURNARI

RESPONSABILI AL SERVIZIO DI
PREVENZIOME E PROTEZIONE ED
EVACUAZIONE

DOC, DI MARID CONCITA
DOC, GIBILISCO GLADA
DOC. WINCI LAURA

R.L.S.

RAG. FRANCESCO GIUSEPPE GALEAND

Coordinatori dell’'Emergenza

DOC, DI MARIO CONCITA
DOC, GIBILISCO GIADA

Addetti Antincendio ed
Evacuazione

DOC, DI MARTO CONCITA
DOC. GIBILISCO GLADA
SI1G. LONGO ANGELD
51G. CONTI GIUSEPPE

Addetti Primo Soccorso

DOC, DT MARTIO CONCITA

DOC, GIANFORMAGGIO TIZIANA
51G. LONGD ANGELC

S1G.RA AGNELLD SILVANA
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Responsabili Area di Raccolta

DOC IN SERVIZIO

Emanazione ordine di evacuazione

Diffusione ordine di evacuazione

| DOC. DI MARIO CONCITA
DOC, GIBILISCO GIADA

51G. LONGO ANGELC

S1G.RA MISSALE ROSALBA
51G. GAZZO CARMELO

S51G.RA AGNELLO SILVANA
SIG. CONTI GIUSEPPE

S1G.RA BONGIORND CARMELA

Controllo operazione di
evacuazione

| DOC. DI MARIO CONCITA

DOC, GIBILISCO GIADA
S1G. GAZZD CARMELO

Addetti ausiliari assistenza disabili

DOCENTI - COLLABORATORI SCOLASTICI -
ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI

Chiamate di soccorso

COC, DI MARIO COMNCETA
S51G.RA AGNELLD SILVAMA

Interruzione erogazione:

51G. LONGO ANGELD

- Gasolio S1G, GAZZ0 CARMELD
-  Energia elettrica SI1G. CONTI GIUSERPE
- Acqua S51G.RA BONGIORNO CARMELA

Controllo quotidiano praticabilita
delle vie di uscita

Controllo apertura porte su
pubblica via ed interruzione del
traffico

TUTTI 1 COLLABORATORI DEL PLESSO

COLLABORATORE SCOASTICO DI CIASCUN

EDIFICIO: SIG.RA AGNELLD SILVANA
5IG. CONTI GIUSEPPE

Responsabili di piano

| SIG.RA AGNELLO SILVANA

Addetto cassetta medicazione

Addeﬂ:ﬂ mwaﬁliﬁnza aﬂ:rami:uru
antincendio

| SIG.RA MISSALE - TUTTT T COLLABORATORI DEL
FLESO

51G.GAZLZO CARMELD

Responsabile di sede

| DOC. DT MARIO CONCITA

DOC, GIBILISCO GIADA
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*Se il coordinatore d'emergenza, designato nel plano d'emergenza  a.s. 2017-2018,
dovesse risultare assente ricoprira il ruolo di coordinatore la persona pit anziana del
plesso tra tutto || personale presente. { I responsabili di plesso afflggerannc all’albo
della propria sede |'elenco di tutto il personale a tempo indeterminato in servizio nel
plesso in ardine decrescente e ne consegneranna una copia in segreterial.

(**) Collaboratori in servizio {(Di Giovanni Rosaria, Caserta Daniela, Cali Marilena,
Maccarrone Sebastiana, Fiaccavento salvatrice, Pirronitto Angela, Raciti Angela, Razza
Anna Maria, Scuderi Venera, Spote Orazia, Valastro Maria Grazia).

M.B.: Poiché i collaboratori scolastici sono soggetti a spostamenti per motivi di
servizio, ciascuno é responsabile nel plesso dove, in quel momento, presta servizio,




PIANO DI EMERGENZA

[Are, 48.a 226, D.Lgs, 81/08 & s,m.i, = DM, 1003195948 a 5.m.i.)

Wia Piave

[eritube: Compierdive Statake “Elio Vitkotini™ Vis Plave & SE0AN - San Pietro Clarenza (ET)

LS 2020 L0z SCOAFIL0Y_Plessa Vis Plave

3.5 Individuazione delle uscite di emergenza/sicurezza

A ciascun percorso d'esodo afferente alla relativa uscita di emergenza, é stato
assegnato un colore al fine di rendere pid immediata l'individuazione delle vie di esodo.

Pertanto, sussiste una diretta correlazione tra il colore del percorse riportato nella
sottastante tabella, e la grafica delle vie di escdo riportate nei quadri sinottici.

Corridolo 1
Aula 1, 2 1,50 m
1 (P. terra)
Corridoio 2
e Aula 3, 4 1,50 m
2 (P. terra)
ULE.O Corridoio 2 Aula 5, 6
1,50 m
3 (P. terra) (P. primo)
Corridoio 4 Aula 7, 8
Vo - ‘ 1,20 m
4 (P. prima) (P. primo}
T Aula 1
arrido
R m. N Sala Professori 1,20 m
5 {P. terra)
1
Corridoio 1
WED Aula 1 1,40 m
& (P, terra)
Aula 2
U.E.0 . Wik S
7 (P. terra)
Aula 3
U.E.O a ik
8 (P. terra)
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Enm’d_tﬁu 1
o] (P. terra)
U.E.1 Aula 5 100
0 (P, terra)
LLE 50
¢ Aula 1
(P. terra)
Corridoio 1 50
H.E st Aulai, 4,5 0,30 m
T, (P. prima)
Corridolo 2 50
LB Aula 2, 3 0,90 m
3 (P. prima)
Palestra n? 2 da 150
Bl Palestra
4 (P. terra) 1,90 m

Visto il D.M, 26 Agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”,
nel pieno rispetto di quanto imposte, la lunghezza dei percorsi di esodo, misurato a
partire dal luogo sicuro alla porta pid distante, nen supera mai | 60 m. Inoltre, le uscite
di sicurezza o di emergenza in base alla loro larghezza (vd. tabella sovrastante)
consentano una capacita di deflusso pari a 50 o 100 e 150 persone,
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4

Procedure di emergenza e di evacuazione

4.1 Compiti delle squadra di evacuazione per funzione

COMPITI DEL COORDINATORE DELL EMERGENZA

Il Coordinatore dell’Emergenza accentra su di sé I'organizzazione per il controllo e la

risoluzione dell'emergeanza e abbandona I'edificio per ultimo o quando necessario per [a

sua incolumita.

1.

Ricevuta la segnalazione di "inizio emergenza® il Coordinatore dell'Emergenza
attiva gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato;

Valuta la situazione di emergenza e la eventuale necessita di evacuare 'edificio,
attuando la procedura d'emergenza prestabilita;

Da ardine agli addett| di disattivare gli impianti di plano o generali;

Da il segnale di evacuvazione generale e ordina all'addetto di chiamare | mezzi di
SO0CCOrss NeCessari;
Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna sia degli

enti di soccorso;

D& il segnale di fine emergenza quando la stessa & cessata e le condizioni di

sicurezza song state ripristinate,

MN.B.: MNel caso in cui il Coordinatore dell’Emergenza non sia il Dirigente scolastico,

guest'ultimo deve essere reperibile in un luogo prestabilitc per essere puntoc di

riferimento per tutte le informazioni provenienti dal Coordinatore e dai Responsabili dei

punti di raccolta,

In caso di smarrimento di qualsiasi persona, prende tutte le informazioni necessarie e

le comunica alle sguadre di scccorso estermne, al fine della loro ricerca,
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C'EHFI_TT D._E_L_!_IE_S_F-I:]F{S_AEILE_.EI_ELL’AHE_{I DI RACCOLTA

All'ordine di evacuazione dell'edificio:
1. Peri non docenti:

si dirige verso il punto di raccolta percorrende la via di esodo prevista dalle
planimetrie di piano;

acquisisce, dai docenti di ogni classe, la presanza dei loro studenti e la trascrive
nell'apposito module;

Esegue il conteggio del personale & del visitatori/fornitorl evacuati, feriti e
dispersi, con riferimente all’area di raccolta di propria pertinenza e ne riporta |
dati sull’apposito modulo;

Comunica al Coordinatore dell’Emergenza la presenza complessiva degli studenti
e del personale nell’area di raccelta e comunica le informazioni necessarie per

attivare | soccorsi degli eventuali dispersi efo feriti.

2. Peri docenti:

effettua I'evacuazione della classe, come previsto dalla procedura d'emergenza;

arrivato all'area di raccolta, acquisisce, dai docenti di ogni classe, |a presenza dei

loro studenti e la trascrive nell’apposito modulo;

Esegue il conteggio del perscnale e dei visitatoriffornitori evacuati, feriti e
dispersi, con riferimento all'area di raccolta di propria pertinenza e ne riporta |
dati sull'apposito modulo;

Comunica al Coordinatore dell’Emergenza la presenza complessiva degli studenti
e del personale nell’area di raccolta e comunica le informazioni necessarie per
attivare | sgccorsi degli eventuali dispersi efo feriti.
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CoOMPITI DELL'ARPDETTO ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO
{PERSONALE DI SEGRETERIA)

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

« Attende 'avviso del Coordinatore dell’emergenza per effettuare la chiamata dei
mezzl di soccorse seguendo le procedure previste;

« 5i dirige versa 'area di raccolta sequendo l'itinerario prestabilite dalle planimetrie
di piano.

COMPITT DEL RESPONSABTILE DELL EVACUAZTONE DELLA CLASSE
{ DOCENTE)

All'iInsorgere di una emergenza:

» Contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga
comunicato il motive dell'emergenza;

» 5i attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che e stato

segnalato.

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

» Fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila piu vicina alla porta; gli
studenti procederanno in fila indiana tenendosi per mano senza spingersi e sénza
correre; uno studente assume la funzione di "apri-fila® e un altro quella di
“chiudi-fila”;

» Prende il registro delle presenze, con gli alunni si reca all'area di raccolta e fa

I'appelio per compilare 'apposito modulo allegato al registro.

NOTE: Nel caso siano presenti alunni disabili, deve intervenire la persona designata
per l'assistenza di tali alunni. I docenti facenti parte della squadra di emergenza
verranng immediatamente sostituiti nelle procedure di evacuazione della classe
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COMPITI DEL RESPONSABILE DI PIANG
All'insorgere di una emergenza:

« Individua la fonte del pericolo, ne valuta 'entita e suona la campanella di "inizio
emergenza”.

«  Avverte immediatamente il Coordinatore dellEmergenza e si attiene alle
disposizioni impartite,
All'ordine di evacuazione dell’edificio:

« Ademple agll incarichi assegnati (interruzione energia elettrica al piano, chiusura
valvola di Intercettazione del gas, assistenza disabill, ecc.);

» Se & addetto alla portineria apre | cancelli, Il lascia aperti fino al termine
dell'emergenza ed impedisce l'ingresso agli estranei;

» Favorisce il deflusso ordinato dal piano (eventualmente aprendo le porte di uscita

contrarie al verso dell'esoda);
» \ieta I'uso delle scale, degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza;

» Al termine dell’'evacuazione del piano, si dirige verso I"area di raccolta esterna.

COMPITI DEGLI STUDENTI

All'ordine di evacuazione dell'edificio.
« Mantengono la calma, sequono le procedure stabllite e le istruzioni del docente;

« Gl apri-fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando |
compagni alla propria area di raccolta;

« [ chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di
compagnl nella classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa &
sagnale di classe vuota).




[ERitube: Compivrdive 5tatabs “Elis Vitkarini™ Via Piava &

PIANO DI EMERGENZA
LA, 96 o 226, D.Lgs, 81708 e 5,m.i, = DLH, 1031998 a 5.mui.)

| Wia Piave
i SHEAL - San Pistro Clarenza (CT)

[y 2020 i CeOC: SCOITILAT_Plessn Via Pave

4.2 Compiti della squadra di prevenzione incendi

INCENDIO DI RIDOTTE PROPORZIONI

Mentre almeno un operatore della squadra interviene con l'estintore pig vicino,
contemporansamente ['altro operatore procura almeno un altro  estintore
predisponendola per |'utilizzo, mettendolo a distanza di sicurezza dal fuoco ma
facilmente accessibile dal primo operatore, allontana le persone, compartimenta
la zona dellincendio, allontana dalla zona della combustione | materiali

combustibili in modo da circoscrivere l'incendio e ritardarne la propagazione;
Utilizzare gli estintori come da addestramento:

- una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente pud essere utile

per avanzare in profondita ed aggredire il fuoce da vicino;

- s s5i utilizzano due estintori contemporaneamente sl deve operare da

posizioni che formino rispetto al fuoco un angole massime di 90°;
- operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace;
- dirigere il getto alla base delle fiamme;

- non attraversare con il getto le flamme, agire progressivamente prima le
flamme vicine pol verso il centro;

= non sprecare Inutilmente le sostanze estinguentl,

Proteggers| le vie respiratore con un fazzoletto bagnato, gli ecchi con gl acchiali,

MN.B. Se si valuta che il fuoco & di piccole dimensione sl deve arlegglare |l locale, perché
& pil Importante tenere bassa la temperatura dellaria per evitare || ragglungiments di
ternperature pericolose per l'accensione di altro materiale presente e per far evacuare |

fumi e gas responsabili di intossicazioni e ulteriori incendi.
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I_EEEFDI_D DI HE.[:IIE E :Iu"AEFE PHQFQRHQHI
1. Awvisare i Vigili del Fuoco;
Il Coordinatore dell'emergenza da il segnale di evacuazione della scuola;
Interrompere 'erogazione dell'energia elettrica e del gas il pil a monte possibile
degli impianti;
4, Compartimentare le zone circostanti;

5. Utilizzare gl idrantl per provare a spegnere l'incendio e per mantenere a piu
basse temperature le zone circostanti;

6. La squadra allontana dalla zona della combustione | materiall combustibill in
made da circoscrivera lincendic & ritardare la propagazione,
Raccomandazioni finali
Quandao l'incendio e domato:
& Accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci;
# Arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori;
« Far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano
lesioni a strutture portanti.
Mote Generali
= Attenzione alle superfici vetrate a causa del calore possono esploders;

« MNon dirigere mai il getto contro la persona avvolta dalle fiamme, usare grandi

guantitad d'acqua oppure avvolgere la persona in una coperta o indumenti.
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4.3 Compiti della squadra di primo soccorso

S| definisce primo soccorso linsieme degli interventi che servono ad assicurare la
sopravvivenza e a evitare l'insorgenza di ulteriori danni negli infertunati o nelle persone
colte da malori improvvisi, fino all’arrive dei soccorsi arganizzati e qualificat].

SI definisce pronto soccorso l'insieme di intervent] effettuatl dal personale sanitario
con 'ausilio di specifici strumenti e farmaci, direttamente sul luogo dell’emergenza, sul
mezzo di trasporto durante [l trasferimento del paziente o allospedale.

COMPITT DEGLI ADDEFFT_AL PRIMO SOCCORSD

Ricevuta la segnalazione di infortunio, gli addetti devono:

1. Recarsi immediatamente nel luogo dell'infortunio ed adoperarsi, nell'ambito delle

proprie competenze, per prestare il primo soccorso all'infortunato;
2. Dopo questi accertamenti decidere se avvertire il Pronto Soccorso (118);

Mel caso sia richiesto |'intervento esterno del Pronto Soccorso, attivare la

Procedura di chiamata al Pronto Soccorso ¢ assicurarsi che vi sia una

persana all'arrive deil'autoambulanza per condurla sul luogo dell'infortunio;

4, Evitare che troppe persone si accalchine atterno all'infortunate;

5. Usare guanti se ['infortunato sanguina ¢ wvi & il rischio di contatto con liquidi
bialogici;

6. Usare visiera paraschizzi a protazione del voito in presenza di eventuali schizzi di

liquidi arganici {se il sangue esce a zamplllo);

7. Usare mezzi di protezione delle vie respiratorie se v sono  inquinanti
aerodispersi;

B. Usare scarpe con suola in gomma appure guanti o pertiche in legno se wi & un

infortunic e non si & riusciti a staccare la corrente;
9. Se possibile rimuovere la causa dell’infortunio;
10.Mantenere |'infortunato disteso a terra;

11.Controcllare se l'infortunato & cosciente; se lo & calmario, ma non stancarlo;
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12.\Verificare il battito cardiaco & il respiro dell'infortunato;

13.5e vi & un'emarragia, cercare l'origine del sanguinamento ed esercitare una forte

pressione;

14.5e vomita, farlo ruotare lentamente di lato oppure fargli assumere la posizione

laterale di sicurezza in modo che non soffochi;
15.5¢ l'infortunato @ traumatizzato, coprirle con una coperta e non muoverlo;

16.MNel caso linfortunio sia state causato da inalazione, contatto o ingestione di
sostanze pericolose, attivare il personale prepostoc al recupero delle schede di
sicurezza da presentare al momento dell'intervento del personale medico o
paramedico;

17.Fornire al soccorritori informazioni circa la dinamica dell’infortunio.
Se non fosse presente nessun addette al primo soccorso, Ia persona che ha rilevato
linfortunie  provvedera immediatamente ad  informare il Coordinatore
dell’'Emergenza ed attivare la Procedura di Chiamata al Pronto Soccorso.
COSA NON FARE

« Correre rischi ed agire senza precauzion|;

« Agire d'impulso, perdere [a calma;

« Permettere che sl crel confusione;

« Procurare ulteriori rischi all'infortunato;

« Muovere e sollevare l'infortunato;

»  Somministrare bevande soprattutto alcoliche;

« Mettere la persona incosciente seduta 0 semiseduta;

»  Somministrare farmaci;

» Effettuare manovre rianimatorie improvvisate.
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4.4 Sistema comunicazione emergenze

La comunicazione dell'emergenza avviene a mezzo di allarme sonorg, di telefoni via

cavo e di radiotelefoni.

4.4.1 Avviso dell’'emergenza

In caso di emergenza, l'allarme viene diramato al personale ed agl alunni mediante il

suono della sirena o campanella.

Mel caso non sia possibile attivare il segnale acustico con il suono della campanella di
segnalazione del cambio dell'ora, I'avviso che € in atto un'emergenza sara diffuso a

voce tramite il personale non docente o con l'ausilio di altri mezzi (sirena, fischietto,

etc. ).

Inizio

In caso di incendio

Suong

In caso di evento

Euurdinature

emerganza intermittente della | interne chiungue si Emergenze
campanella/sirena, | accorga dell'emergenza.
Ovvero In caso di evento
diffusione a vace esterna il C.E.
Evacuazione Suono continug Coordinatore Coordinatore
generale della Emergenze Emergenze
campanella/sirena,
ovVEra
diffusione a voce
Fine Diffusione a voce Coordinatore Coordinatore
emergenza Emergenze Emergenze
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In caso di sisma

Ian di evenl:n

: nalnatre

Inizio Suonag
emergenza intermittente della | interno chiungue si Emergenze
campanella/sirena, | accorga dell’'emergenza.
OVVETD In caso di evento
diffusione a vace esterno il C.E.
-E?EEUEI'IDI'IE Suanu_cﬁnﬁl:luu C-nu;dlnéture_ ' Coordinatore
generale della Emergenze Emergenze
campanella/sirena,
OWvNWErD
diffusione a voce
Fine Diffusione a voce | Coordinatore Coordinatore
Emergenza Emergenze Emergenze

Emergenza generica

Inizio

In caso di evento

Cuina y

Suono
emergenza intermittente della | interno chiungue si Emergenze
campanella/sirena, | accorga dell'emergenza,
OVVEro Incaso di evento
diffusione a voce esterno il C.E.
Evacuazione | Suono continuo Coordinatore Coordinatore
generale della Emergenze Emergenze
campanella/sirena,
ovvers
diffusione a voce
Fine Diffusione a voce Coordinatore Coardinatare
emergenza Emergenze Ermergenze
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4.4.2 Enti esterni di pronto intervento

o

Vigili del fuoco 115 | 095.441070
Polizia municipale 095.531333
Pronto soccorso 118

Carabinieri 112 095.537999
Polizia di Stato 113

Protezione Civile Sicilia 800 458 787

4.4.3 Chiamate di soccorso

4.4.3.1 Procedura di chiamata pronto soccorso

"Pronto, qul & Il Plesso A Via Plave dell'lstituto Comprensiva Statale "Elio Vittorini™,
ublcato in Via Plave, San Pletro Clarenza.

E’' richiesto |l wvostro intervento per un (Incidente,
malare),
Il mio nominativo & ed il nostro numero di telefono e

095.6277818.

Si tratta di {caduta, schiacciamento, intossicazione,

ustione, malore, ecc.). La vittima & {rimasta

incastrata, ecc.), (c'e@ ancora il rischio anche per altre persone). La vittima

(sanguina abbondantemente, & svenuta, non parla,

non respira) e in guesto momento & assistita da un soccorritore che gli sta praticando
{una compressione della ferita, la respirazione bocca a bocca, il massaggic cardiaco,

I'na messa sdraiata con le gambe in alto, ecc.).

Ripeto, qui e il Plesso A Via Piave delllstituto Comprensive Statale “Elio Vittorini®,
ubicato in Via Piave , San Pietrg Clarenza.
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Richiediamo il vostro intervento per un {incidente,
malore} e mandiamo subito una persana ad attendervi

(sulla strada dawvanti al cancello, all'ingresso generale

della scuola, sulla via ¥

Il mioc nominativoe & ed il nostro numera di telefono &
095.6277818",

4.4.3.2 Procedura di chiamata vigili del fuoco

"Pronto qui & il Plesso A Via Piave dell'lstitute Comprensivo Statale “Elio Vittorini®,

ubicato in Via Piave , San Pietro Clarenza.
E’ richiesto il vostro intervento per un incendia.

Il mic nominativo & ed il nostro numero di telefono &
095.6277818.

Ripeto, qui & la Plesso Via Piave dell'lstituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini®,

ubicato in Via Piave , San Pietro Clarenza.
E’ richiesto il vostro intervento per un incendio.

Il mioc nominativa & ged il nostro numeroc di telefono &
095 6277418,
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4.4.4 Aree di raccolta

Il Coordinatore del’'Emergenza & autorizzato a decidere I'evacuazione della scuola e ad
attivare la sirena/campanella,

Tutto il personale, deve raggiungere l'area di raccelta a ciascund assegnata. Sono
individuate aree di raccolta all'esterno dell’edificio.

Le aree di raccolta esterne sono Individuate e assegnate alie singole classi, In cortill o
rone di pertinenza, in modo da permettere il coordinamento delle operazioni di
evacuazione e il controlle dell’effettiva presenza di tutti.

Le aree di raccolta devono far capo a "luoghi sicuri” individuati tenendo conto delle
diverse ipotesi di rischio.

L' area di raccolta per il plesso in esame & una ed € stata individuata nel cortile
interno dell'edificio.

LUOGO SICURD: Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio separato da altri
compartimenti mediante spazio scoperto avente caratteristiche idonee a ricevere e
contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico) owvwero a
consentirne il movimento ordinato (lucgo sicuro dinamico) DM 30.11.1983 (ad es.

Giardini protetti, cortili non chiusi, piazze chiuse al traffico).

5 Procedura per I'evacuazione delle persone disabili

Questa procedura fornisce indicazioni per il soccorso e |'evacuazione delle persone
disabili in situazioni di emergenza. L'evenienza di trasportare o semplicemente
assistere disabili in caso di emergenza richiede metodiche & comportamenti specifici ed
appropriati da parte dei soccorritori,

La possibile presenza di persone disabili in una struttura scolastica, put essere data da
docenti, studenti, personale e da persone presenti occasionalmente (studenti,
visitatori, ecc.). Inoltre, bisogna aggiungere il personaie e gli studenti che, anche per
periodi brevi, si trovano in uno stato di invalidita anche parziale {es. donne in stato di

gravidanza, persone con arti fratturati, ecc.).
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Sara cura delle persone che si trovano nelle condizioni appena citate di avvertire gli
addetti delle sguadre di emergenza per segnalare la propria situazione; tale
segnalazione permette agli addetti stessi di poter meglio intervenire e di poter meglio

gestire |a situazione di emergenza.

5i deve, inoltre, ricordare che una persona non identificabile come disabile in condizioni
ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado
di rispondere correttamente, adottando, di fatto, compertamenti tali da configurarsi

come condizioni transitorie di disabilita.

Affinché un "soccorritore” possa dare un aiuto concreto @ necessario che sia in grado
di comprendere i bisogni della persona da aiutare, anche in funzione del tipo di
disabilita che questa presenta e che sia in grade di comunicare un primo e
rassicurante messaggio In cui siano specificate le azioni basilari da
intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di
pericolo.

Gli elementl che possong determinare le crticita In questa fase dipendono
fondamentalmente:

» Dalle barriere architettoniche presenti nella struttura edilizia (scale, gradini,
passagoi stretti, barriere percettive, ecc.) che limitano o annullano la possibilita

di raggiungere un luogo sicura in moedo autonamo;

» Dalla mancanza di conoscenze appropriate da parte dei soccorriteri e degli
addetti antincendio, sulle modalita di percezione, orientamento e fruizione degli

spazi da parte di questo tipo di persone.

Queste condizioni si possonoc verificare contemporaneamente e, pertanto, vanno
affrontate e risolte insieme: alla prima va contrapposta una corretta pianificazione degli
interventi da apportare nel tempo ail‘edificio, la seconda si affronta predisponendo
misure gestionali opportune quali, ad esempio, I'adozione della "sedia di evacuazione”,

e fermando in modo specifico il personale incaricato.
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5.1 Misure da attuarsi prima del verificarsi dell’emergenza

Il primo passo da compiere é guello di individuare, sia attraverso la conoscenza
dell'amblente di lavore che durante ['effettuazione delle prove di evacuazione

periodiche, le difficolta di caratters motorio, sensoriale ¢ cognitivo che ['amblente pud
daterminare,

Gl elementl che possono determinare le criticitda In questa fase dipendono
fondamentalmente:
« Dagli ostacoli di tipo edilizio presenti nell’ambiente quali, ad esempio:
- |a presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;
- |a non linearita dei percorsi;
- la presenza di passaggi di larghezza inadeguata /o di elementi sporgenti che
possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;
- la lunghezza eccessiva dei percorsi;

- |a presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di

ambienti posti al piano diverso da quelle dell'uscita;

« Dagli ostacoli di tipe impiantistico o gestionale quali, ad esempio:

- presenza di porte che richiedeno uno sforzo di apertura eccessivo o che non
song dotate di ritardo nella chiusura (sistema che consentirebbe un utilizzo
pill agevole da parte di persone che necessitano di tempi pil lunghi per
I'attraversamento delle porte stesse);

organizzazione/disposizione degli arred|, macchinarl ¢ altri element! in modo
da non determinare impediment! ad un agevele movimento degli utenti;

- mancanza di misure alternative all'esado autanomao lungo le scale, nel caso di
ambienti posti al piano diverso da quelle dell'uscita.
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5.2 Misure da attuarsi al momento del verificarsi

dell’'emergenza

I criteri generali da seguire nell’evacuazione delle persane disabili sono | seguenti:

« Attendere lo sfollamento delle altre persone;

» Accompagnare, o far accompagnare, le persone con capacita motorie o sensoriali

ridotte all’esterno dell"edificio;

» Se non & possibile raggiungere 'esterno dell’edificio, provvedere al trasporto del
disabile fing ad un luogo idoneo, possibilmente un locale dotato di finestra, in
attesa dei soccorsi (infatti, se nell'edificio non sono presenti spazi calmi', né
adeguata compartimentazione degli ambienti, nell’'eventualitd che le scale siano
inaccessibili e impraticabili si dovra trovare/individuare un luoge sufficientemente
lontano dal focolaio dincendio e dotate di finestra accessibile dall’'esterno dove
attendere "arrivo dei soccorsi).

«  segnalare al Centraling di Emergenza o ad un altro Addetto Antincendio
Favwvenuta evacuazione del disabile o l'impossibilita di effettuaria.

S| ricorda che & Importante impartire ordini chiarl, precis| & con tono di voce deciso.

1 Definizione di spazio calmeo: luogo sicure stabice contiguo e comunicante con una via df
esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve castituire intralcio alla fruibilita delie vie
di esodo e deve avere caratteristiche tall da garantire la permanenza gl persone con rdotte o
impedite capacita motorie in attesa di soccorsi,
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5.2.1 Scelta delle misure

La scelta delle misure da adottare & diversa a secondo della disabilita:

Disabilita sceqgliere un percorso di evacuazione accessibile {privo di
motoria: ostacoli, gradini, ecc.) e fornire assistenza nel percorrerio.

Uditivi: | facilitare la comunicazione ({lettura labiale, frasi brevi, frasi
Disabilita scritte).

sensoriale Visivi: | manifestare la propria presenza, definire il pericoio, definire
le azioni, guidarli in luogo sicuro.

Disabilita assicurarsi della percezione del pericolo, fornire istruzioni
cognitiva: sarmplici,

Si ricorda che i docenti che stanno svolgendo lezioni nelle aule &fo le esercitazioni nei
laboratori didattici, allertati dalla squadra di emergenza, o dal sistema di allarme
presente nella struttura (ottico - acustico; megafoni; vocale, ecc.) provvedono a far

uscire gli studenti e a condurli in un luogo sicuro ("punto di raccolta™).

Disabilita Motoria
La movimentazione di un disabile motorio dipende fondamentalmente dal grado di
collaborazione che questo pud fornire. Pertanto, per effettuare un'azicne che garantisca
il corretto espletamento della prestazione richiesta e che, nel contempo, salvaguardi
Fintegrita fisica del soccorritore, & necessario:

« individuare in ogni persona tutte le possibilita di collaberazione;

» egsere in grado di posizionare le mani In punti di presa specificl, per consentire ||
trasferimento della persona in modo sicuro;
» assumare posizienl dl lavero corrette, che salvaguarding la schiena del

saccorritor;

« essere In grado di Interpretare le necessita della persona da afflancare ed offrire
la collaborazione necessaria,
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Disabilita Sensoriali

Disabilita uditiva

Mell'assistenza a persone con questo tipo di disabilitd Il seccorritore dovra porre
attenzione nell’attuare | seguenti accorgimenti.

3

Per consentire al sordo una buona lettura lablale, |la distanza ottimale nella
conversazione non deve mal superare il metro e mazzo;

Il viso di chi parla deve essere llluminate in modo da permeatterne la lettura
labiale;

Mel parfare & necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi parla
deve essere al livello degli occhi della persona sorda;

Parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la
pronuncia: la lettura labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta;

La velocita del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né
troppo adagio;

Usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con un tono

normale di voce {non occorre gridare). Mon serve parlare in modo infantile,

mentre & necessario mettere in risalto la parola principale della frase usando

espressioni del viso in relazione al tema del discorso;

Mon tutti | suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in modo che la
persana sorda possa vedere tutto cid che & visibile sulle labbra;

Quanda sl usano nomi di persona, localitd o terminl Incensueti, la lettura labiale é
maolto difficlle. Se |l sordo non rlesce, nonostante gli sforzi, a recepire |
messaggio, anzicheé spazientirsl, si pub scrivere la parola in stampatelle su di un
foglio;

Anche se la persona sorda porta le protesl acustiche, non sempre riesce a
percepire perfettamente || parlate, occorre dungue comportarsi seguendo le
regole di comunicazione appena esposte;

Per la persona sorda & difficile seguire una conversaziene di gruppo o una
conferenza senza interprete. Occorre quindi aiutarlo a capire almeno gl
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argomenti principali attraverso la lettura labiale, trasmettendo parcle e frasi

semplici € accompagnandole con gesti naturali.

Disabilita visiva

Nel caso di presenza di persone ipovedenti o prive della vista I'addetto o la persona che
collabora con gll Addetti Antincendio prendera sottobracclo la persona Interessata e la

] SIMoaganerd. Avenoo 3 01 Mo AMe 2 ol Non Dingers |8 - A FOrnenco =
indicazioni su eventuali ostacoli o sul percorso che si sta effettuando,
Mell'assistenza a persone con guesto tipo di disabilitd | _soccorritore dovra pome

attenzione nell'attuare i seguenti accorgimenti:

» Annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile

fin da guando si entra nell’ambiente in cui & presente |la persona da aiutare;

» Parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente verso |‘interlocutore, senza
interporre una terza persona, descrivendo l'evento e la reale situazione di
pericolo;

» Meon temere di usare parcle come "vedere”, "guardare” o "cieco”;

» DOffrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno;

« Descrivere in anticipo le azioni da intraprendere;

» Lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare
{pud scegliere di camminare leggermente dietro per valutare la reazione del
corpa agli ostacoli);

« Lungo Il percorso & necessario annunclare, ad alta voce, la presenza di scale,
porte ed altre eventuali situazioni e/o ostacoll;

»  Nell'invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mana di quest’ultima
affinché tocchi lo schienale del sedile;

« Qualora si ponesse |a necessita di guidare piu persone con le stesse difficalta,
invitatele a tenersi per mano;
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» Una volta raggiunto 'esterno & necessaro accertarsi che la persona aiutata non
sla abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altr, fino alla fine

dell'emergenza.

In caso di assistenza di un cieco con cane guida:

« MNon accarezzare od offrire cibo al cane senza il permesso del padrone;

« Quando il cane porta la "guida” (imbracatura) vuol dire che sta svolgendao le sue
mansiont; se non volete che Il cane guidl Il suo padrone, fate rimuovers la
“guida”™;

« Accertarsi che il cane sia portato in salve con il padrone;

« MNel caso la persona da soccorrere chieda di badare al cane, questo va sempre

tenuto al guinzaglic € non per |la “guida”.

Le persone con disabilita di apprendimento possono avere difficoltda nell’eseguire
istruzioni piuttosto complesse e che coinvaolgono pid di una breve sequenza di semplici
azioni.

In una situazione di pericolo (incendio, fumo, pericelo di scoppio, etc.) un disabile
cognitivo pud esibire un atteggiamento di completa o parziale o nulla collaborazione
con caloro che portano soccorso.

Puo accadere che in una situazione nuova e sconosciuta manifesti una reazione di
totale rifiutc e disconoscimento della realta pericolosa, che pud sfociare in
comportamenti aggressivi contrg se stessi o nel confronti di colorg che intendono
prestarg soccorso.

In tali evenienze il soccorritore deve mantenere [a calma, parlare con voce rassicurante
con il disabile, farsi aiutare da persone eventualmente presentl sul luogo e decidere
rapidamente sul da farsl. La prioritd assoluta & Pintegrita fisica della persona, ed |l
ricorso ad un eventuale intervento coercitive di contenimento per salvaguardarne




[ERitube: Compivrdive 5tatabs “Elis Vitkarini™ Via Piava &

PIANO DI EMERGENZA
LA, 96 o 226, D.Lgs, 81708 e 5,m.i, = DLH, 1031998 a 5.mui.)

| Wia Piave
i SHEAL - San Pistro Clarenza (CT)

[y 2020 CeOC: SCOITILAT_Plessn Via Pave

l'incolumita pud rappresentare "'unica soluzione. In guesto ambito diventa necessaria e

fondamentale |'esercitazione ad agire in situazioni di emergenza simulata.

Mel fornire assistenza a persone con questo tipo di disabilita i| soccorritore dovra tener
presente che:

La persona pud non essere completamente in grado di percepire il pericolo;
Molti di fore non posseggoneo I"abilita della letto-scrittura;
La percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli pud essere confusa;

Il loro senso di direzione potrebbe essere limitato, ragion per cui potrebbero

avere bisogng di gualcuno che li accompagni durante il percorso,

Ecco qualche utile suggerimento:

Le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in semplici fasi
successive: siate molto pazienti;

Bisogna usare segnali semplicl o simboli immediatamente comprensibili, ad
esemplo segnall grafic universali;

Spesso nel disabile cognitivo la capacita a comprendere il linguaggio parlato &
abbastanza sviluppata ed articolata, anche se sono presentl difficoltd d
gsprassione, 5i raccomanda pertanto di spiegare sempre e direttamente alla
persana le cperazioni che si effettueranno in situazione d'emeargenza;

Ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un problema di

apprendimento;

Mon pariate loro con sufficienza e non trattateli come bambini.
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6 Norme di comportamento in base al tipo di emergenza

6.1 Norme per I'evacuazione

» Interrompere tutte le attivita;

» Lasciare gli oggetti personali dove si trovano;

» Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare;

» Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli apri-fila;

» Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi
precede;

» Rispettare le precedenze derivanti dalle priorita dell'evacuazione;

« Ciascun gruppo deve percorrere la via di esodo corrispondente a quella riportata
in planimetria contraddistinta dal relativo colore;

= Raggiungere |'area di raccolta assegnata.

In caso di evacuazione per incendio ricordarsi di:

« Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato,
nel caso vl sia presenza di fumo lungo Il percorse di fuga;

« Se | corridol e le vie di fuga non sono percorribill o sano Invasl dal fumo, non
uscire dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati;

» Segnalare |la propria presenza dalle finestre,
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6.2 Norme per l'incendio

Chiungue si accorga dell'incendinp:

Avverte |la persona addestrata all'uso dell’'estintore  che  interviene
immediatamente;

Avverte il Coordinatore che si reca sul luoge dell'incendio e dispone lo stato di
preallarme, Questo consiste (n:
- Interrompere immediatamente 'erogazione di gas dal contatore esterno;

- 5Se l'ncendio 2 di vaste proporzioni, avvertire i VWF e se il caso, il Pronto
SOCCorso,

- Dare il segnale di evacuazions;

- Awvvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare

I'evacuazione;

- Coordinare tutte |e operazioni attinenti.

Se il fuoco & domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme.

Questo consiste in:

-  Dare I'avvise di fine emergenza;

- Accertarsi che non permanganco focolat nascosti o braci;

- Arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori;

- Far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare:
o Che non vi siana lesioni a strutture portanti;
o Che non vi siang danni provocati agli impianti (elettrici, gas, macchinari);
o Chiedere eventualmente consulenza a VWF, tecnici;

avvertire (se necessaria) compagnie Gas, Energia Elettrica.
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6.3 Norme per 'emergenza sismica
I! Coordinatore dell’ Emergenza in relazione alla dimensione del terremoto deve:

« Valutare la necessitd dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il
seanale di stato di allarme;

o Interrompere immediatamente l'erogazione del gas e dell'energia elettrica;

«  Awvertire | responsabili dl plano che s tengane prontl ad organizrare
I'evacuazione;

» Coordinare tutte le aperazioni attinenti.

[ docenti devono:
» Mantenersi in continuo contatto con il coordinatere attendendo disposizioni
sull’eventuale evacuazione.
Gli studenti devono:
» Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza;

» Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto | banchi o

in corrispondenza di architravi individuate;

» Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione.

I docenti di sostegno devono:

« Con l'aiuto degli assistenti, supportati da operatori scolastici, curare la protezione
degli alunni disahili.




PIANO DI EMERGENZA
LA, 96 o 226, D.Lgs, 81708 e 5,m.i, = DLH, 1031998 a 5.mui.)

| Wia Piave

[eritule: Camprerdive Statabe “Elig VitRating™ Vis Piava & SE0AN - San Pietro Clarenza (ET)

[y 2020 CeOC: SCOITILAT_Plessn Via Pave

6.4 Norme per 'emergenza elettrica

In caso di black-out, Il Coordinatore dispone |o state di pre-allarme che consiste in:
« \erificare lo stato del generatore ENEL, se vi sono sovraccarichi eliminarli;
« telefonare all'EMEL;

«  Ayvisare Il respansabile di piano che tiene | rapportl con | docenti present! nelle
classi;

« [Disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell'interruzione
elettrica.

6.5 Norme per la segnalazione di un ordigno
Chiungue si accorga di un oggetto sospetta o riceva telefonate di segnalazione:
« Mon si ayvicina all'oggetto, non tenta di identificarle o di rimuoverlo;
«  Avverte || Coordinatore dell’'Emergenza che dispone lo stato di allarme.
Questo consiste in:
«  Evacuare iImmediatamente le classi e le zone limitrofe all’area sospetta;
« Telefonare immediatamente alla Polizla;
= Ayvertire | VWF e il Pronto Soccorso;

»  Awvvertire | responsabill di piano che si tengone prontl ad organizzare
I'evacuazione;

» Attivare ['allarme per 'evacuazione;

« Coordinare tutte le operazioni attinenti.




[ERitube: Compivrdive 5tatabs “Elis Vitkarini™ Via Piava &

PIANO DI EMERGENZA
LA, 96 o 226, D.Lgs, 81708 e 5,m.i, = DLH, 1031998 a 5.mui.)

| Wia Piave
SHEAL - San Pistro Clarenza (CT)

[y 2020 CeOC: SCOITILAT_Plessn Via Pave

6.6 Norme per 'emergenza tossica

In caso di emergenza per nube tossica, @ indispensabile conoscere la durata del

rilascio, ed evacuare solo in caso di effettiva necessita, Il personale della scuola é

tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare l'incelumita degli

alunnl, In caso di nube tossica o di emergenza che comporti abbligo di rimanere in

ambienti confinatl || personale & tenuto ad assumere e far assumere agli alunni tutte le

misure di auto-protezione conosciute e sperimentate durante le esercitazioni,

Il Coordinatore dell’'emergenza deve:

Tenere il contatto con gli Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata
del rilascio & tale da consigliare limmediata evacuazione o meno, (In genere

I'evacuazione & da evitarsi);
Aspettare I'arrivo delle autorita o le disposizioni delle stesse;

Dispaorre o stato di allarme.

Duesto consiste ini:

Far rientrare tutti nella scuola;

In case di sospette di atmosfera esplosiva aprire l'interruttore energia eletirica
centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica & non usare |

telefomni.

I docenti devong:

chiudere le finestre, tuttl i sistemi di ventilazione, le prese d'aria presenti in
classe, assegnare agli studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta
dell'aula, come sigillarne gli interstizi con stracci bagnati;

mantenersi In continue contatto con il coordinatore attendendo disposizioni
sull’'eventuale evacuazione,

Gl studenti devono:

L3

stendersi a terra tenere una straccio bagnato sul naso.

I docenti di sostegno devono:

con l'aiuto di operatori scolastici, curare la protezione degli alunni disabili,
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6.7 Norme per I'allagamento

Chiungue si accorga della presenza di acqua: avverte il Coordinatore che si reca sul

lupgo e dispone lo stato di pre-allarme, Questo consiste in:

Interrompere immediatamente 'erogazione di acqua dal contatore esterno;
Aprire Interruttore energia elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra
operazione elettrica;

Avvertira | responsabill di planoe che comunicheranno alle class! fa interruzione di
energia elettrica;

Telefonare al Comune {Ufficio Acquedotto );

Verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile
rottura di tubazioni, lavori In corso su tubazioni in strada o lavon di

movimentazione terra e scavo in strade o edifici adiacenti).

Se la causa dell'allagamento & da fonte interma controllabile {rubinetto, tubazione

isolabile, ecc.) il Coordinatore, una wvolta isolata |la causa e interrotta l'erogazione

dell'acqua dispone lo stato di cessato allarme. Questo consiste in:

Dare I'avviso di fine emergenza;

Avvertire Societa gestione acqua.

Se la causa dell’allagamento & dovuta a fonte non certa o comungue non isclabile, il

Coordinatore dispone lo stato di allarme. Questo consiste in:

Avvertire i vigili del fuoco;

Attivare Il siskema di allarme per I'evacuazione.
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6.8 Norme per i genitori

Il Responsabile di Sede deve predisporre delle schede informative sintetiche da
distribuire ai genitori deali studenti che descrivono:

« Le attivita in corso nella scuola sulla planificazione dell’'emergenza;
«» Cosa faranno | loro figll a scuela in caso di emergenza;

« Quall sona | comportament! corretti da tenere nel confront! della scucla, tra | plu
important! Il non precipitarsi a prendere | figli per non rendere difficoitosi gli
eventuali movimenti dei mezzi di soccorso.
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7 Presidi antincendio

7.1 Tabella ubicazione presidi
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8 Segnaletica di emergenza (D. Lgs. 81/08 Allegato
XXIV)
La segnaletica relativa alla Prevenzione Incendi si compone di segnali con funzione di:

1. evidenzia le condizioni di pericolo capaci di determinare l'insorgere

di un incendio - Triangolo con pittogramma nero su fondo Giallo & bordo Mero.

2. Dhvieto: vieta determinate azioni in presenza delle condizioni di pericolo - Cerchio
con pittogramma Nerg su fondo Bianco bordo e barra trasversale Rossa.

OOOD
DO

3. Attrezzature antincendio: informa a mezzo di pittogrammi dell'esistenza e

dell'ubicazione dei presidi antincendio (segnall antincendio, scala, estintore, ecc.)
Rettangolo o Quadrato pittogramma Bianco su fondo Rosso.

FEIN W
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4, Salvalagoio: informa a mezzo di pittogrammi dell'esistenza e dell'ubicazione dei
dispositivi di soccorso e delfle situazion! di sicurezza (wvie di fuga, telefona,
cassetta pronto soccorso, ecc.) Rettangolo o Quadrato con pittogramma Bianco

su fondo Verde.
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9 Allegati
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9.1 Modulo di evacuazione ﬂ. I
1 SCUOLA DELL'TNFANZIA
ORDINE DI SCUOLA: 0 SCUOLA PRIMARIA

0 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
0 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADQ

CLASERISETIONE s ibnibn PIAND i MY AULA
MNUMERL ALUNNI PRESENTI IN ALIA ... iiiisuaaissuisaspisasasspsasnsaspusassass isnsaspissssson

MLMERLDY ALLINNE BEVAEUATE oo i i s i e
ZONA DI RACCOLTA:

DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI FERITI O DISPERSI (*)
P I R T TV PR T L civsuiinivesabinsnsihasrvassoussinn nbbusass nibissas nbassa w oo A b NS b

NI A T LR oo it sors e 0 ErA A A R A L A AL S A 4418
DATA AT SN | i S 1]

GIGRNG MESE ANNO QRA FIRMA DOCENTE
NOTE

{'1 Bone compresi anche gl eventual msegnant in comprasenza, fesli o ritenul dispersi
Il presente moduk deve essers custodio allinlemo del reglstro & clagse & compilats dallnsegnanie wa vola raggiunla la
Zana di raccalta, Tale module una volta campilalo doyra essere prontaments consegnaio al responsabile dell’'area di raccalia,

Siticcrda che 3l diramare del segnate di evacuazicne bisogra nterompe re Imenedatameante ogri allivity, disperre of alunnl in
fia ordinata, candere of alunni. prendere il registro di classe ed una penna. porare gli akinni al punio & raccoita.
Al iz dell'anna soblesticn & prima di ogm prova di evacuazane, Nnsegrante coordinatare di chasse deve pravweders a:
—» fane kifira neka dasse dala norme & compartamento da ulilzzare in casa di mcandic e lerremolo;
— wenficara con gli alavi la disposizions de banchl, accerfando la presenia 4i idonet passagoe
-+ Gegnalers gl &flievi | rominativi degl addelti alle squadre di emarganzs (personake a cul eeclgarsi in cazo di
pescoly);
< fusirane afiraversg o visione delle planimetre generall ubicale nes coridal & di quebs esposte allinbemo dele aue §
percarsi da ulilzzare in caso di evacuagions,

Una wvolta che lo si & compilato, il modulo deve essere consegnate al Responsabile
dell'area di raccolta.
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9.2 Scheda riepilogativa dell’area di raccolta

Piano M
M. Aula Classe Sezione Alunni Presenti Feriti Dispersi

Docenti

Collaboratori scolastici

Assist. amministrativi

Tecnici di laboratorio

Visitatori / Fornitori

Totale

DATA ! ) :
GIDRKO MESE ANRC CRA FIRMA DEL RESPOMSABILE

DELL AREA DI RACCOLTA
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9.3 Foglio informativo per il piano di emergenza

All'insorgere di un gualsiasi pericolo ovverg appena se ne € venuti a conoscenza, chi lo
ha rilevato deve adoperarsi da solo ¢ in collaborazione con altre persone (insegnanti,
personale non docente, studentl) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di
poter affrontare il pericolo deve darne immediata informazione al Coordinatore
del'Emergenza o dal Responsabile di sede, che valutata I'entita del pericolo decidera di
emanare |'ordine di evacuaziona dell'adificie.
I Coordinatori dell’Emergenza sono Doc. D Marlo Concita
Doc. Gibilisco Giada L'inizio emergenza & contraddistinta da due suoni brevi della sirena
o della campanella di segnalazione del cambio dell'ora. La diffusione del segnale di
evacuazione & dato da: suono continue prolungato della sirena o della campanella di
segnalazione del cambio dell’ora. All'emanazione deli'ordine di evacuazione dall’edificio
scolastico, tutte il personale presente all'interno dello stesso dovra comportarsi come
segue!
Il/La Sig./Sig.ra Doc, Di Marie Concetta, Sig.ra Agnella Silvana,

«  sono incaricati di richiedere telefonicamente il soccorso deagli Enti che le verranno

sagnalati dal Coordinatore dell'Emergenza o dal Responsabile di Sede;

» [l responsabile di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a;

disattivare l'interruttore elettrico di piano;
- disattivare I'erogazione del gas metano;
- aprire tutte |e uscite che hanno apertura contraria al senso dell'esodo;

- impedire I'accesso nei vani ascensari ¢ nei percorsi non previsti dal piano di

emergenga;

» [l docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la

parta di uscita della classe per caordinare le fasi dell’evacuazione;

« Lo studente apri-fila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo
studente e cosi via fing all’'uscita dello studente chiudi-fila, il quale provvede a
chiudere la porta indicando in tal mode 'uscita di tutti ali studenti della classe;
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» Ogni classe dovra dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito
seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunta
tale area il docente di ogni classe provvedera a fare 'appello dei propri studenti e
compilera il modulo di evacuazione (vedi §9.1) che consegnera al Responsabile

dell'area di raccolta;

« Il Responsabile dell'area di raccolta esterno ricevuti tutti | moduli di verifica degli
insegnanti, compilera a sua volta la scheda riepilogativa dell’area di raccolta
{vedi §9.2) che consegnera al Responsabile di sede per la verifica finale dell'esito
dell'evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Capo
dell'Istituto informera le sguadre di soccorso esteérne per iniziare la loro ricerca.
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9.4 Quadri sinottici




